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Кондиционер воздуха
канальная сплит-система

Перед началом эксплуатации прибора внимательно
изучите данное руководство и храните его в доступном месте.
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Назначение кондиционера

Кондиционер типа сплит-система предназначен 
для создания оптимальной температуры воздуха 
при обеспечении санитарно-гигиенических 
норм в общественных и административных 
помещениях. Кондиционер осуществляет 
охлаждение, осушение, нагрев, вентиляцию и 
очистку воздуха от пыли.
Не для бытового использования.

Условия безопасной эксплуатации

• 	 Используйте правильное напряжение питания 
в соответствии с требованиями в заводском 
паспорте. В противном случае могут произой-
ти серьезные сбои, возникнуть опасность для 
жизни или пожар.

• 	 Не допускайте попадания грязи в автомати-
ческий выключатель источника питания или 
розетку. Надежно подсоедините шнур источ-
ника питания во избежание получения удара 
электрическим током или пожара.

• 	 Не отключайте автоматический выключатель 
источника питания  и не выдергивайте шнур в 
процессе работы устройства. Это может при-
вести к пожару.

• 	 Ни в коем случае не разрезайте и не пере-
жимайте шнур источника питания, поскольку 
вследствие этого шнур питания может быть 
поврежден. В случае повреждения шнура 
питания можно получить удар электрическим 
током или может вспыхнуть пожар.

• 	 Ни в коем случае не вставляйте палки или ана-
логичные предметы во внешний блок прибора. 
Так как вентилятор вращается при высокой 
скорости, такое действие может стать причи-
ной получения телесного повреждения.

• 	 Для Вашего здоровья вредно, если охлажден-
ный воздух попадает на Вас в течение дли-
тельного времени. Рекомендуется отклонить 
направление воздушного потока таким обра-
зом, чтобы проветривалась вся комната.

• 	 Отключите прибор с помощью пульта дистан-
ционного управления в случае, если произо-
шел сбой в работе.

• 	 Не проводите ремонт прибора самостоятель-

но. Если ремонт будет выполнен неквалифи-
цированным специалистом, то это может стать 
причиной поломки кондиционера, а также 
удара электрическим током или пожара.

• 	 Не допускайте попадания воздушного потока 
на газовую горелку и электрическую плиту.

• 	 Не касайтесь функционирующих кнопок влаж-
ными руками.

• 	 Не допускайте попадания каких-либо предме-
тов на внешний блок кондиционера.

• 	 Кондиционер должен быть заземлен.
•	 Запрещается вносить изменения в конструк-

цию кондиционера. В противном случае это 
может привести к таким последствиям, как 
протечка воды, короткое замыкание, удар 
электрическим током, поломка, пожар и др. 

•	 Такие работы, как, к примеру, пайка труб, долж-
ны выполняться вдали от легковоспламеняю-
щихся предметов, в том числе от хладагента. 

•	 Если сетевой шнур поврежден, он должен быть 
заменен. 

•	 Место, где этот продукт установлен, должно 
иметь надежное электрическое заземление. 
Пожалуйста, не подключайте кабель для зазем-
ления этого продукта к различным трубам, 
воздуховодам,  дренажным линиям, объектам 
молниезащиты, а также другим трубам, чтобы 
избежать удара током и повреждений, вызван-
ных другими факторами. 

•	 Подключение должно производиться квали-
фицированным электриком. Все подключения 
должны соответствовать электротехническим 
правилам и нормам. 

•	 Проверьте напряжение питания в электриче-
ской сети, оно должно соответствовать стан-
дартам.

•	 Необходимо подключать кондиционер к сети 
электропитания, которая имеет УЗО и автома-
тический выключатель.

•	 Никогда не используйте бензин или другие 
горючие газы вблизи кондиционера, это очень 
опасно.

•	 Для включения и выключения кондиционера 
воспользуйтесь кнопкой вкл./выкл.

•	 Ничего не прикрепляйте к вентиляционному 
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отверстию для забора и выхода воздуха как 
на внутреннем, так и на наружном блоке. Это 
опасно, потому что вентилятор вращается на 
высокой скорости. 

•	 Не охлаждайте и не нагревайте комнату слиш-
ком сильно, если в ней присутствуют малень-
кие дети или инвалиды.

Рекомендации по экономии  
электроэнергии

Выполнение следующих рекомендаций обеспечит 
экономию электроэнергии:
• 	 Не направляйте поток обработанного воздуха 

непосредственно на людей.
• 	 Поддерживайте комфортную температуру воз-

духа, избегайте переохлаждения и перегрева 
помещения.

• 	 В режиме охлаждения не допускайте попада-
ния прямых солнечных лучей в помещение, 
закрывайте окна шторами.

• 	 Во избежание утечки охлажденного или нагре-
того воздуха из помещения не открывайте без 
необходимости двери и окна.

• 	 Для включения и отключения кондиционера в 
заданное время пользуйтесь таймером.

• 	 Во избежание снижения эффективности или 
выхода кондиционера из строя не загоражи-
вайте посторонними предметами воздухоза-
борную и воздуховыпускную решетки.

• 	 При длительном перерыве в работе отключите 
кондиционер от сети электропитания и извле-
ките элементы питания из пульта управления. 
Когда кондиционер подключен к сети электро-
питания, электроэнергия потребляется, даже 
если кондиционер не работает. При возобнов-
лении эксплуатации подключите кондиционер 
к сети электропитания за 12 часов до начала 
работы.

• 	 Загрязненный воздушный фильтр снижает 
эффективность охлаждения и нагрева, поэтому 
чистите его каждые две недели.

Правила безопасной эксплуатации
Предпусковые проверки

•	 После длительного перерыва в работе кон-
диционера очистите воздушный фильтр. При 
постоянной эксплуатации кондиционера 
чистите воздушный фильтр раз в две недели.

•	 Следите, чтобы воздухозаборные и воздухо-
выпускные решетки внутреннего и наружного 
блоков не были загорожены посторонними 
предметами.

Правила безопасной эксплуатации

•	 Во избежание поражения электрическим 
током и пожара не лейте воду или другую 
жидкость и не допускайте попадания брызг 
на внутренний блок и пульт дистанционного 
управления.

•	 Во избежание пожара не храните легковоспла-
меняющиеся материалы (клеи, лаки, бензин) 
рядом с кондиционером.

•	 Во избежание травм и повреждения кондицио-
нера не касайтесь воздухозаборных и воздухо-
выпускных решеток при работе направляющей 
заслонки.

•	 Не просовывайте пальцы и посторонние пред-
меты через воздухозаборную и воздуховыпуск-
ную решетки. Это может привести к травме от 
вращающегося вентилятора.

•	 Во избежание травм не снимайте кожух с вен-
тилятора наружного блока.

•	 Не включайте и не отключайте кондиционер 
сетевым выключателем. Используйте для этого 
кнопку вкл/выкл на пульте дистанционного 
управления.

•	 Не позволяйте детям играть с кондиционером.
•	 Не пытайтесь самостоятельно отремонтиро-

вать кондиционер. Обратитесь к квалифициро-
ванному специалисту.

•	 Заземление обеспечивает безопасность при 
проведении ремонта и чистки кондиционера. 
Тем не менее при проведении любых работ 
рекомендуется отключать его от сети электро-
питания выключателем.

ВНИМАНИЕ!
Перед началом эксплуатации кондиционера 
внимательно изучите данную инструкцию. 
Кондиционер предназначен для поддержания 
комфортных условий в помещении. Используйте 
его только по прямому назначению в соответствии 
с требованиями данной инструкции.

Требования при эксплуатации
Температурный диапазон эксплуатации
•	 Убедитесь, что кондиционер подключен к сети 

электропитания в соответствии с требования-
ми настоящего руководства.

•	 Не используйте кондиционер не по его прямо-
му назначению (сушка одежды, заморажива-
ние продуктов и т.п.).

•	 Не допускайте детей для к работе с кондицио-
нером.

•	 Не загромождайте отверстия входа и выхода 
воздуха наружного и внутреннего блоков.

•	 Не эксплуатируйте кондиционер, если помеще-
ние задымлено, а также если в воздухе поме-
щения большое содержание пыли, ядовитых 
веществ, кислотных или щелочных паров.

Режим работы Воздух в 
помещении Наружный воздух

Охлаждение ≥ 17 °C от –15 до 43 °C

Обогрев ≤ 30 °C от –7 до 24 °C

Осушение от 17 до 32 °C от 11 до 43 °C

ВНИМАНИЕ!
Эксплуатация кондиционера с нарушением 
указанных выше условий может привести к 
выходу его из строя.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
•	 Если указанные условия эксплуатации не 

выполняются, то срабатывают устройства 
защиты, что ведет к нарушению нормальной 
работы агрегата.

•	 Если кондиционер работает в режиме охлаж-
дения при высокой относительной влажности 
(более 80%), то на лопатках заслонок может 
образовываться конденсат и стекать на пол. 

•	 Кондиционер комплектуется заводским зим
ним комплектом. Работа в режиме охлаждения 
возможна при температуре наружного воздуха 
от –15 до 43 °С (может изменяться вверх и 
вниз а зависимости от влажности и ветровой 
нагрузки). 

•	 Для защиты кондиционера предусмотрена 
3-минутная задержка пуска компрессора после 
включения кондиционера.

Система защиты
Устройство защиты может автоматически 
выключить кондиционер в следующих случаях:

Режим Причина

ОБОГРЕВ Если температура воздуха вне 
помещения выше 24 оС

Если температура воздуха вне 
помещения ниже –7 оС

Если температура в комнате 
выше 30 оС

ОХЛАЖДЕНИЕ Если температура воздуха вне 
помещения выше 43 оС

Если температура воздуха вне 
помещения ниже –15 оС

ОСУШЕНИЕ Если температура в комнате 
ниже 18 оС

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Не регулируйте вручную вертикальные жалюзи, в 
противном случае может произойти их поломка. 
Чтобы предотвратить образование конденсата, 
не допускайте длительного направления 
воздушного потока вниз в режиме «Охлаждение» 
или «Осушение».

Устройство кондиционера
Кондиционер состоит из внутреннего и наружного 
блоков, соединенных трубопроводами. 
Управление кондиционером осуществляется при 
помощи пульта дистанционного управления или 
панели управления и индикации внутреннего 
блока.

Рекомендации по экономии электроэнергии Система защиты
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Проводной пульт управления
1

3
4

2
7
6
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ЖК-дисплей проводного пульта управления

Отображаемая на дисплее информация:
1	 Режимы работы (MODE): 
	 «AUTO»[Автоматический режим], «COOL»  

[Охлаждение], «DRY» [Осушение], «HEAT» 

[Нагрев] или «FAN ONLY» [Только вентилятор].
2	 Индикатор включения/выключения таймера.
3	 Индикатор включения температурного датчи-

ка.
4	 Индикатор включения/выключения.
5	 Скорость вентилятора (FAN): 
	 «AUTO»[Автоматический режим], «LOW» 

[Низкая скорость], «MED» [Средняя скорость] и 
«HIGH» [Высокая скорость].

6	 Блокировка
7	 Индикатор температуры

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Некоторые воздушные кондиционеры не имеют 
режима MED; в этом случае режим MED считается 
как HIGH

НАЗВАНИЯ И ФУНКЦИИ КНОПОК ПРОВОДНОГО 
ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

M

R

TIMER
ON

TIMER
OFF

FOLL OW
ME

AUXIL
HEATER MODE

RESET LOCK

FAN SPEED

ECO

SWING TEMP

1

7
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5
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1.	 Кнопка выбора режима (MODE).
	 Кнопка используется для выбора режима рабо-

ты кондиционера. При нажатии кнопки режи-
мы работы чередуются в следующем порядке:

	 AUTO [Автоматический режим] – COOL 
[Охлаждение] – DRY [Осушение] – HEAT 
[Нагрев] – FAN [Вентилятор]

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если система используется только для режима 
охлаждения, то режим нагрева отсутствует.

2.	 Кнопка включения таймера (TIMER ON).
	 Для активизации таймера нажмите эту кноп-

ку. При каждом нажатии кнопки время будет 
переводиться вперед на 0,5 часа. Если задан-
ное время превысит 10 часов, то каждое нажа-
тие будет увеличивать время на 1 час. Если вы 
хотите отменить установку таймера включения, 
то задайте с помощью таймера время 0.0.

3.	 Кнопка выключения таймера (TIMER OFF).
	 Для активизации таймера нажмите эту кноп-

ку. При каждом нажатии кнопки время будет 
переводиться вперед на 0,5 часа. Если задан-
ное время превысит 10 часов, то каждое нажа-
тие будет увеличивать время на 1 час. Если вы 
хотите отменить установку таймера выключе-

ния, то задайте с помощью таймера время 0.0.
4.	 Кнопка переключения между датчиками тем-

пературы внутреннего блока и пульта управле-
ния.

	 В режимах AUTO – COOL – HEAT нажать кнопку 
“Follow Me” при этом включится датчик тем-
пературы пульта управления и на дисплее 
отобразится температура в зоне нахождения 
пульта. При повторном нажатии кнопки датчик 
температуры пульта отключится и включится 
датчик внутреннего блока. На дисплее отобра-
зится температура в зоне внутреннего блока.

5.	 Кнопка включения электрического нагревате-
ля.

	 Эта кнопка используется, если во внутренний 
блок встроен электрический нагреватель.

6. 	 Кнопка сброса Replace (RESET), (скрыта).
	 Для нажатия кнопки сброса используйте тон-

кий предмет диаметром около 1 мм, при этом 
все текущие установки сбрасываются и их 
необходимо произвести заново.

7. 	 Кнопка включения/выключения (ON/OFF).
	 При нажатии этой кнопки в состоянии OFF 

[Выключено] начинает светиться индикатор 
OPERATION [Работа]  и проводной пульт управ-
ления переходит в режим ON [Включено], 
при этом передается информация о текущем 
режиме работы – температура, скорость 
вентилятора, таймер и т.п. При нажатии этой 
кнопки в состоянии ON индикатор OPERATION 
гаснет, одновременно с этим передается сиг-
нал выключения. Если были установлен таймер 
включения или выключения, то перед выклю-
чением проводной пульт управления отменит 
эти  установки.

8 (9). Кнопки выбора температуры (TEMP).
	 При нажатии кнопки увеличивается (уменьша-

ется) задаваемая температура в помещении. 
При непрерывном нажатии кнопки задаваемая 
температура увеличивается (уменьшается) со 
скоростью 1 °C за 0,5 секунды.

10.	Кнопка перемещения горизонтальных засло-
нок (SWING).

	 При первом нажатии этой кнопки во время 
работы кондиционера включается функция 

Проводной пульт управления Проводной пульт управления

Внутренний блок
1.	 Отверстие для выпуска воздуха
2.	 Отверстие для впуска воздуха
3.	 Воздушный фильтр
4.	 Модуль электроники
5.	 Проводной пульт управления 
6.	 Водоотводная труба

Наружный блок
7.	 Соединительная трубка
8.	 Отверстие для впуска воздуха
9.	 Отверстие для впуска воздуха  

(с боковой и задней стороны)
10.	 Отверстие для выпуска воздуха
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перемещения жалюзи. При втором нажатии 
этой кнопки функция перемещения выключа-
ется. (Наличие этой функции зависит от блока 
кондиционера).

11.	Кнопка экономичного режима (ECONOMICAL).
	 При нажатии этой кнопки кондиционер 

переводится в экономичный режим, второе 
нажатие этой кнопки отменяет экономичный 
режим. Этот режим подходит, например, для 
времени сна.

12.	Кнопка выбора скорости вентилятора (FAN 
SPEED).

	 Выберите этой кнопкой один из режимов 
работы вентилятора: «AUTO» [Автоматический 
режим], «LOW» [Низкая скорость], «MED» 
[Средняя скорость] и «HIGH» [Высокая ско-
рость]. При каждом нажатии этой кнопки 
скорость будет циклически переключаться, как 
показано ниже.

13.	Кнопка блокировки (скрыта)
	 Эта кнопка нажимается тонким предметом с 

диаметром около 1 мм, при этом блокируются 
текущие установки. Для отмены режима блоки-
ровки нажмите эту кнопку еще раз.

Установка проводного пульта
Примечание по монтажу:
Если для работы кондиционера необходим про-

водной пульт управления постоянной частоты, 
во внутреннем блоке необходимо предусмотреть 
5-проводную соединительную колодку с клемма-
ми A, B, C, D, E; установите источник инфракрасных 
сигналов и соедините его анод и катод с клеммами 
A и B рядом с приемником в щите управления 
внутреннего блока, затем соедините клеммы +5v, 
GND, Run в щите управления с клеммами C,D,E, 
соответственно.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Запрещается затягивать винты слишком туго, так 
как это может привести к повреждению крышки 
или ЖК-дисплея.
Предусмотрите достаточной запас длины кабеля 
для технического обслуживания коммутационной 
панели проводного пульта управления.
Аварийное управление применяется, если 
пульт ДУ утерян или вышел из строя, или раз-
рядились элементы питания. С помощью кнопки 
АВАРИЙНОГО УПРАВЛЕНИЯ (MANUAL BUTTON), 
расположенной на панели управления внутрен-
него блока, можно выбрать режим ОХЛАЖДЕНИЯ 
(COOL) или АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим рабо-
ты кондиционера (AUTO). Нажимая эту кнопку, 
выберите режим работы кондиционера в сле-
дующей последовательности: АВТОМАТИЧЕСКИЙ, 
ОХЛАЖДЕНИЕ, кондиционер ОТКЛЮЧЕН, снова 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ и т. д.

1.	 АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим работы
	 Индикатор электропитания (OPERATION) заго-

рается, и кондиционер начинает работать в 
автоматическом режиме. В этом режиме можно 
управлять кондиционером с пульта ДУ.

2.	 Режим ОХЛАЖДЕНИЯ
	 Индикатор электропитания (OPERATION) 

начинает мигать, и кондиционер начинает 
работать в режиме охлаждения с высокой ско-
ростью вращения вентилятора. В этом режиме 
управлять кондиционером с пульта ДУ нельзя. 
Через 30 минут кондиционер переходит на 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим работы.

3.	 ОТКЛЮЧЕНИЕ
	 Индикатор электропитания (OPERATION) гаснет. 

Кондиционер отключается.

Проводной пульт управления Уход и обслуживание

Уход и обслуживание

ВНИМАНИЕ!
Перед очисткой кондиционера воздуха убедитесь 
в том, что питание отключено. 
Убедитесь в том, что провода не порваны и не 
отсоединены. Сухой салфеткой протрите внутрен-
ний модуль и пульт дистанционного управления. 
Влажную салфетку можно использовать для очист-
ки внутреннего модуля в том случае, если он 
сильно загрязнен. 
Не используйте влажные салфетки для очистки 
пульта дистанционного управления. 
Не используйте для очистки салфетки, пропитан-
ные химическими реагентами, и не оставляйте их 
на приборе на долгое время. 
Они могут повредить или обесцветить поверх-
ность устройства. Не используйте бензин, разба-
вители, полировальный порошок или подобные 
растворители для очистки. 
Они могут привести к трещинам или деформации 
пластмассовой поверхности. 

Техническое обслуживание после длительного 
периода неиспользования

(например, в начале сезона) 
Проверьте отверстия для впуска и выпуска возду-
ха внутреннего и наружного модулей на наличие 
посторонних предметов и извлеките их. 
Очистите воздушные фильтры и корпусы внутрен-
них модулей. 
Подробную информацию о проведении очист-
ки см. в разделе «Очистка воздушного фильтра». 
Очищенные воздушные фильтры установите назад 
в то же положение. 
Проверьте отверстия для впуска и выпуска возду-
ха внутреннего и наружного модулей на наличие 
посторонних предметов и извлеките их. 
Очистите воздушные фильтры и корпусы внутрен-
них модулей. 
Подробную информацию о проведении очист-
ки см. в разделе «Очистка воздушного фильтра». 
Очищенные воздушные фильтры установите назад 
в то же положение. 
Перед повторным запуском устройства включите 
питание на 12 часов с целью обеспечения бес-

Верхняя крышка 
проводного пульта 
управления

ЖК-дисплей

Коммутационная
панель

При монтаже проводного пульта управления совме-
стите нижнюю часть коммутационной панели с задней 
крышкой и нажмите для фиксации

Крепежный 
винт (М4х20)Нижняя крышка 

проводного пульта 
управления

Задняя крышка 
проводного пульта 
управления

Чтобы снять заднюю крышку, вставьте отвертку 
в углубление и поверните ее
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перебойной работы. Как только подача питания 
возобновится, отобразится дисплей пульта дис-
танционного управления. 

Техническое обслуживание перед длительным 
периодом неиспользования 

(например, в конце сезона) 
Оставьте внутренний модуль работающим в режи-
ме вентилирования на полдня с целью осушения 
внутренних компонентов модулей. 
Очистите воздушные фильтры и корпусы внутрен-
них модулей. Подробную информацию о проведе-
нии очистки см. в разделе «Очистка воздушного 
фильтра». Очищенные воздушные фильтры уста-
новите назад в то же положение. 

Очистка воздушного фильтра (в некоторых 
моделях)

Воздушный фильтр препятствует проникновению 
пыли или иных частиц внутрь. В случае засорения 
фильтра эффективность работы кондиционера 
воздуха может значительно снизиться. 
Следовательно, при длительном использовании 
необходимо осуществлять очистку фильтра один 
раз в две недели. 
Если кондиционер воздуха установлен в пыльном 
месте, производите очистку воздушного фильтра 
чаще. 
Если скопившаяся пыль слишком тяжела для уда-
ления, замените фильтр на новый (сменный воз-
душный фильтр - дополнительная опция). 
Очистку фильтра должен осуществлять соответ-
ствующий специалист по обслуживанию. 

•	 Если, в приобретенной вами установке венти-
лятор расположен сзади, открутите установоч-
ные винты (2 винта) и извлеките фильтр. 

•	 Если, в приобретенной вами установке венти-
лятор расположен снизу, слегка приподнимите 
фильтр для того, чтобы извлечь фиксирующие 
устройства из установочных отверстий и отсо-
едините фильтр, как показано стрелкой на 
рисунке ниже. 

Очистите воздушный фильтр (Для этого можно 
использовать пылесос или чистую воду. Если пыли 
слишком много, используйте для очистки мягкую 
щетку и слабое моющее средство и высушите в 
прохладном месте). 

Правила техники безопасности

Перед установкой прочтите правила техники без-
опасности.
Ненадлежащая установка вследствие несоблю-
дения инструкций может привести к серьезным 
повреждениям и травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

•	 Внимательно прочитайте правила техники без-
опасности перед установкой.

•	 В определенных функциональных средах, 
таких как кухни, помещения для установки 
серверов и пр., настоятельно рекомендуется 
использование специально спроектированных 
установок кондиционирования воздуха.

•	 Установка, ремонт и обслуживание таких уста-
новок кондиционирования воздуха должны 
выполняться только подготовленными и ква-
лифицированными техническими специалиста-
ми.

	 Ненадлежащая установка может привести к 
поражению электрическим током, короткому 
замыканию, утечкам, пожару или прочим 
повреждениям оборудования и травмам пер-
сонала.

•	 Строго следуйте инструкциям по установке, 
приведенным в настоящем руководстве.

	 Ненадлежащая установка может привести к 
поражению электрическим током, короткому 
замыканию, утечкам, пожару или прочим 
повреждениям оборудования.

•	 Перед установкой устройства учитывайте силь-
ные фетра, тайфуны и землетрясения, которые 
могут оказать воздействие на ваше устройство 
и располагайте его соответствующим образом. 
Несоблюдение данного требования может 
привести к отказу оборудования.

•	 После установки убедитесь в отсутствии утечек 
хладагента и в надлежащей работе устройства. 
Хладагент является токсичным и легковоспла-
меняющимся и представляет серьезную угрозу 
для здоровья и безопасности.

Примечание о фторированных газах

1.	 Настоящая установка кондиционирования 
воздуха содержит фторированные газы. 
Подробную информацию о типе и количестве 
газа смотрите на соответствующей наклейке на 
самой установке.

2.	 Установку, сервисное обслуживание, техни-
ческое обслуживание и ремонт устройства 
должны выполнять аттестованные технические 
специалисты.

3.	 Демонтаж и утилизацию устройства должны 
выполнять аттестованные технические специ-
алисты.

4.	 Если в системе установлена система обнаруже-
ния утечек, ее необходимо проверять на пред-
мет герметичности не реже одного раза в год.

5.	 При проверке устройства на предмет герме-
тичности настоятельно рекомендуется вести 
учет всех проверок.

Установка внутреннего блока

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
•	 Прочно установите внутренний модуль на кон-

струкцию, способную выдержать его вес. Если 
конструкция слишком слаба, модуль может 
упасть, приведя к телесным повреждениям, 
повреждению модуля и имущества или даже 
летальному исходу

•	 ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать внутренний 
модуль в ванной или прачечной, так как избы-
точная влажность может привести к короткому 
замыканию или коррозии проводки.

ОСТОРОЖНО!
•	 Выполните установку внутреннего и наружно-

го блоков, прокладку кабелей и проводов на 
расстоянии не менее 1 м (3.2’) от телевизоров и 
радио во избежание статических помех и иска-
жений изображения. В зависимости от модели 
прибора расстояние в 1 м (3.2’) может быть 
недостаточным.

•	 При установке внутреннего модуля на метал-

лическую часть здания, она должна быть 
заземлена.

Инструкции по установке внутреннего блока

Шаг 1: Выберите место установки
Внутренний модуль следует устанавливать в 
месте, отвечающем следующим требованиям:

•	 Достаточное пространство для установки и 
технического обслуживания.

•	 Достаточное пространство для соединитель-
ных и водоотводных трубок.

•	 Горизонтальный потолок, конструкция которо-
го может выдержать вес внутреннего модуля.

•	 Отверстия для впуска и выпуска воздуха не 
заблокированы.

•	 Воздушный поток может заполнить все поме-
щение.

•	 Отсутствует непосредственная радиация от 
нагревателей.

•	 Установка является встроенной.

Пространство для проведения технического 
обслуживания

Отверстие для выпуска воздуха 

Отверстие для впуска воздуха 

Электронный модуль управления

Воздушный фильтр
 

Сливной шланг  

Трубка, подводящая хладагент 

20 см и более 30 см и более 

60 см x 60 см отверстие 
для проверки  

ОСТОРОЖНО!

НЕ устанавливайте прибор в следующих местах:
•	 В местах с возможностью гидроразрыва или 

сверления с масляным охлаждением.
•	 Прибрежные участки с высоким содержани-

ем соли в воздухе. Близость геотермической 
активности и коррозионно-активных газов

•	 Здания, подверженные колебаниям мощности
•	 Замкнутое пространство

Правила техники безопасности Установка внутреннего блока
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•	 Участки с сильными электромагнитными вол-
нами

•	 Участки, на которых хранятся легковоспламе-
няющиеся материалы или газ

•	 Помещения с высокой влажностью, например, 
ванные или прачечные

Шаг 2: Подвешивание внутреннего блока.
1.	 Обязательно отметьте точки, в которых вы 

будете просверливать отверстия для потолоч-
ных крюков

Деревянная конструкция
Установите деревянную опору поперек кровель-
ной балки, затем установите подвесные болты.

 

 

Деревянная опора 

Кровельная балка 
Потолок 

Потолок подвесные нарезные винты 

 
 

 

 

Вставьте или
вложите винты

 
 

(Вставка
в форме лопасти)

 

Стальной стержень 

Закладной нарезной винт
подвешивания трубопровода
и закладной нарезной винт

 
 

 

Подвесной нарезной винт 

Подвесные 
винты 

Опорный 
стальной угол  

 

 

Амортизационная
прокладка  

Гайка  

Шайба 
Виступающая
часть  

Подвесной
нарезной винт  

Новые бетонные блоки
Вставьте или вложите болты. 

 

 

Деревянная опора 

Кровельная балка 
Потолок 

Потолок подвесные нарезные винты 

 
 

 

 

Вставьте или
вложите винты

 
 

(Вставка
в форме лопасти)

 

Стальной стержень 

Закладной нарезной винт
подвешивания трубопровода
и закладной нарезной винт

 
 

 

Подвесной нарезной винт 

Подвесные 
винты 

Опорный 
стальной угол  

 

 

Амортизационная
прокладка  

Гайка  

Шайба 
Виступающая
часть  

Подвесной
нарезной винт  

Ранее установленные бетонные блоки
Используйте закладной нарезной болт дюбель и 
стопор.

 

 

Деревянная опора 

Кровельная балка 
Потолок 

Потолок подвесные нарезные винты 

 
 

 

 

Вставьте или
вложите винты

 
 

(Вставка
в форме лопасти)

 

Стальной стержень 

Закладной нарезной винт
подвешивания трубопровода
и закладной нарезной винт

 
 

 

Подвесной нарезной винт 

Подвесные 
винты 

Опорный 
стальной угол  

 

 

Амортизационная
прокладка  

Гайка  

Шайба 
Виступающая
часть  

Подвесной
нарезной винт  

Стальная кровельная балка
Установите и используйте опорный стальной уго-
лок.

 

 

Деревянная опора 

Кровельная балка 
Потолок 

Потолок подвесные нарезные винты 

 
 

 

 

Вставьте или
вложите винты

 
 

(Вставка
в форме лопасти)

 

Стальной стержень 

Закладной нарезной винт
подвешивания трубопровода
и закладной нарезной винт

 
 

 

Подвесной нарезной винт 

Подвесные 
винты 

Опорный 
стальной угол  

 

 

Амортизационная
прокладка  

Гайка  

Шайба 
Виступающая
часть  

Подвесной
нарезной винт  

ОСТОРОЖНО!
Корпус модуля следует полностью выровнять по 
отношению к отверстию. Перед продолжением 
действий убедитесь в том, что модуль и отверстия 
имеют одинаковый размер.

2.	 По завершении установки основного блока 
установите трубы и проложите провода. 
Выбирая место начала работ, определите 
направление труб, подлежащих удлинению. В 
тех случаях, где задействован потолок, перед 
монтажом блока совместите трубы хладагента, 
водоотводные трубы и провода внутреннего и 
наружного блоков с точками подключения.

3.	 Установите подвесные болты.
•	 Обрежьте кровельную балку.
•	 Укрепите место обреза. Укрепите кровельную 

балку.
4.	 После выбора места установки перед мон-

тажном блока совместите трубы хладагента, 
водоотводные трубы и провода внутреннего и 
наружного блоков с точками подключения.

5.	 Просверлите 4 отверстия диаметром 10 см в 
местах расположения потолочных крюков на 
потолке изнутри. Держите дрель под углом 90° 
к потолку.

6.	 Зафиксируйте болт при помощи шайб и гаек, 
входящих в комплект поставки.

7.	 Установите четыре подвесных болта.
8.	 Для подъема и закрепления модуля восполь-

зуйтесь помощью не менее двух лиц. Вставьте 
подвесные болты в отверстия для подвешива-
ния модуля. Закрепите их при помощи постав-
ляемых шайб и гаек.

Обзор установки Установка внутреннего блока

1 2

45

6

3

Установка внутреннего блока

Сброс давления из системы 
с хладагентом

Выполнение
пробного пуска

Установка наружного блока

Подключение проводов Подключение трубок 
с хладагентом

Обзор установки

Детали внутреннего блока

Отверстие для выпуска воздуха 

Отверстие для впуска воздуха 

Электронный модуль управления

Воздушный фильтр
 

Сливной шланг  

Трубка, подводящая хладагент 

20 см и более 30 см и более 

60 см x 60 см отверстие 
для проверки  
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Деревянная опора 

Кровельная балка 
Потолок 

Потолок подвесные нарезные винты 

 
 

 

 

Вставьте или
вложите винты

 
 

(Вставка
в форме лопасти)

 

Стальной стержень 

Закладной нарезной винт
подвешивания трубопровода
и закладной нарезной винт

 
 

 

Подвесной нарезной винт 

Подвесные 
винты 

Опорный 
стальной угол  

 

 

Амортизационная
прокладка  

Гайка  

Шайба 
Виступающая
часть  

Подвесной
нарезной винт  

9.	 Подвесьте внутренний модуль на подвесные 
болты. Во избежание утечек установите вну-
тренний модуль горизонтально при помощи 
индикатора уровня.

 

 

Деревянная опора 

Кровельная балка 
Потолок 

Потолок подвесные нарезные винты 

 
 

 

 

Вставьте или
вложите винты

 
 

(Вставка
в форме лопасти)

 

Стальной стержень 

Закладной нарезной винт
подвешивания трубопровода
и закладной нарезной винт

 
 

 

Подвесной нарезной винт 

Подвесные 
винты 

Опорный 
стальной угол  

 

 

Амортизационная
прокладка  

Гайка  

Шайба 
Виступающая
часть  

Подвесной
нарезной винт  

ПРИМЕЧАНИЕ:
Убедитесь в том, что уклон водоотводной трубы 
составляет не менее 1/100.

Шаг 3: Установка воздуховода и доп. принад-
лежностей
1.	 Установите фильтр (опциональный) в соответ-

ствии с размером отверстия для впуска возду-
ха.

2.	 Между корпусом и воздуховодом установите 
гибкая проставка.

3.	 Отверстия для впуска и выпуска воздуха долж-
ны быть удалены друг от друга на достаточном 
расстоянии во избежание попадания выходя-
щего воздуха в отверстие для впуска воздуха.

4.	 Подсоедините воздуховод	 в соответствии со 
следующей схемой:

Брезентовое соединение  Брезентовое соединение  

Звукопоглощающая 
камера  

Отверстие 
для выпуска 
воздуха Шумо-

глушитель контрольное 
отверстие 

Отверстие для 
впуска воздуха  
Пылеулавливающий 
фильтр 

 

 

Код мощности 
в лошадиных силах 

POWER_S 

ENC1 

Таблица 4-4 

Комплект рычажных переключателей  Сетевой 
адресный код  

S1 S2 

  00~15 

  16~31 

  32~47 

  48~63 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.	 При установке внутреннего блока руковод-
ствуйтесь нижеследующими рекомендациями 
касательно значений статического давления.

Модель (БТЕ/ч) Статическое давление (Па)

18K 0-100

24K 0-160

30K~36K 0-160

42K~60K 0-160

ПРИМЕЧАНИЕ:

1.	 Воздуховод не должен опираться на внутрен-
ний модуль.

2.	 Во избежание вибраций при подсоединении 
воздуховода используйте негорючее гибкая 
проставка.

3.	 Во избежание образования конденсата на 
внешнюю поверхность воздуховода нанесите 
пеноизоляцию. По требованию конечного 
потребителя на внутреннюю поверхность 
воздуховода можно нанести подложку, способ-
ствующую снижению уровня шума.

Шаг 4: Управление (только для инверторных 
моделей)
•	 Мощность системы и сетевой адрес кондицио-

нера воздуха можно задать посредством пере-
ключателей, расположенных на главном щите 
управления внутреннего модуля.

•	 Перед установкой указанных показателей 
отключите питание. После выполнения уста-
новки перезапустите устройство.

•	 Запрещается осуществлять установку при 
включенном питании.

1.	 Задание кода мощности в лошадиных силах
Мощность внутреннего модуля задана по умолча-

нию в соответствии с таблицей ниже.

Брезентовое соединение  Брезентовое соединение  

Звукопоглощающая 
камера  

Отверстие 
для выпуска 
воздуха Шумо-

глушитель контрольное 
отверстие 

Отверстие для 
впуска воздуха  
Пылеулавливающий 
фильтр 

 

 

Код мощности 
в лошадиных силах 

POWER_S 

ENC1 

Таблица 4-4 

Комплект рычажных переключателей  Сетевой 
адресный код  

S1 S2 

  00~15 

  16~31 

  32~47 

  48~63 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENC1 Код рычажного 
переключателя

Мощность 
(кВт)

Примечание 
Мощность была 
установлена на 
заводе, никто не 
может регулировать 
ее, за исключением 
квалифицированного 
специалиста

4
5,3
5,6

5 7,1
7 9,0
8 10,5

9
14,0
16,0

2.	 Установка сетевого адреса
	 Каждый кондиционер воздуха в сети имеет 

только один сетевой адрес, позволяющий 
отличать их друг от друга. Адресный код кон-
диционера воздуха в сети LAN устанавливается 
посредством переключателей кода S1 и S2 на 
главном щите управления внутреннего модуля. 
Диапазон установки - 0-63.

Мощность (кВт) Сетевой 
адресный 

кодS1 S2

00~15

16~31

32~47

48~63

Шаг 5: Регулировка направления отверстия 
для впуска воздуха (От задней стороны к ниж-
ней стороне)
1.	 Снимите вентиляционную панель и фланец, 

обрежьте скобы на боковой направляющей.
 

Фланец возвратного воздуха 

Вентиляционная панель  Боковая 
направляющая 

 

Уплотнительная губка  

 

 

 

 

 

Соединение воздуховода 

МОДЕЛЬ 

12-24 30-60 

Ø125мм(4.92")  
Ø160мм(6.3") 

Ø90мм(3.54") 

80
м

м
(3

.1
5"

) 

80мм(3.15") 

Двигатель 

Кожух воздуходувки  

Вентиляционная панель
 

 

 
 

Насос  

2.	 Наклейте прилагаемую уплотнительную губку, 
как показано на рисунке ниже, затем поме-
няйте местами фланец возвратного воздуха и 
панель возвратного воздуха.

 
Фланец возвратного воздуха 

Вентиляционная панель  Боковая 
направляющая 

 

Уплотнительная губка  

 

 

 

 

 

Соединение воздуховода 

МОДЕЛЬ 

12-24 30-60 

Ø125мм(4.92")  
Ø160мм(6.3") 

Ø90мм(3.54") 

80
м

м
(3

.1
5"

) 

80мм(3.15") 

Двигатель 

Кожух воздуходувки  

Вентиляционная панель
 

 

 
 

Насос  

3.	 При установке фильтровальной ткани вставьте 
ее во фланец, немного наклонив от отверстия 
возвратного воздуха, и прижмите.

 
Фланец возвратного воздуха 

Вентиляционная панель  Боковая 
направляющая 

 

Уплотнительная губка  

 

 

 

 

 

Соединение воздуховода 

МОДЕЛЬ 

12-24 30-60 

Ø125мм(4.92")  
Ø160мм(6.3") 

Ø90мм(3.54") 

80
м

м
(3

.1
5"

) 

80мм(3.15") 

Двигатель 

Кожух воздуходувки  

Вентиляционная панель
 

 

 
 

Насос  

4.	 Установка завершена, если фильтровальная 
ткань зафиксировалась защелками воздухоза-
борного фланца.

Установка внутреннего блока Установка внутреннего блока
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Фланец возвратного воздуха 

Вентиляционная панель  Боковая 
направляющая 

 

Уплотнительная губка  

 

 

 

 

 

Соединение воздуховода 

МОДЕЛЬ 

12-24 30-60 

Ø125мм(4.92")  
Ø160мм(6.3") 

Ø90мм(3.54") 

80
м

м
(3

.1
5"

) 

80мм(3.15") 

Двигатель 

Кожух воздуходувки  

Вентиляционная панель
 

 

 
 

Насос  ПРИМЕЧАНИЕ:
Все рисунки, приведенные в настоящем руко-
водстве, предназначены только для наглядно-
сти. Приобретенный вами кондиционер воздуха 
может немного отличаться конструкцией, и при 
этом иметь такую же форму.

Шаг 6: Установка воздуховода

Размер:

 
Фланец возвратного воздуха 

Вентиляционная панель  Боковая 
направляющая 

 

Уплотнительная губка  

 

 

 

 

 

Соединение воздуховода 

МОДЕЛЬ 

12-24 30-60 

Ø125мм(4.92")  
Ø160мм(6.3") 

Ø90мм(3.54") 

80
м

м
(3

.1
5"

) 

80мм(3.15") 

Двигатель 

Кожух воздуходувки  

Вентиляционная панель
 

 

 
 

Насос  

Шаг 7: Техническое обслуживание двигателя и 
насоса для отвода конденсата
(в качестве примера представлена задняя венти-
ляционная панель)

Техническое обслуживание двигателя:
1.	 Снимите вентиляционную панель.
2.	 Снимите кожух воздуходувки.
3.	 Снимите двигатель.

 
Фланец возвратного воздуха 

Вентиляционная панель  Боковая 
направляющая 

 

Уплотнительная губка  

 

 

 

 

 

Соединение воздуховода 

МОДЕЛЬ 

12-24 30-60 

Ø125мм(4.92")  
Ø160мм(6.3") 

Ø90мм(3.54") 

80
м

м
(3

.1
5"

) 

80мм(3.15") 

Двигатель 

Кожух воздуходувки  

Вентиляционная панель
 

 

 
 

Насос  

Техническое обслуживание насоса:

1.	 Извлеките четыре винта с насоса для отвода 
конденсата.

2.	 Отключите источник питания насоса и отсо-
едините кабель реле уровня воды.

3.	 Снимите насос.

 
Фланец возвратного воздуха 

Вентиляционная панель  Боковая 
направляющая 

 

Уплотнительная губка  

 

 

 

 

 

Соединение воздуховода 

МОДЕЛЬ 

12-24 30-60 

Ø125мм(4.92")  
Ø160мм(6.3") 

Ø90мм(3.54") 

80
м

м
(3

.1
5"

) 

80мм(3.15") 

Двигатель 

Кожух воздуходувки  

Вентиляционная панель
 

 

 
 

Насос  

Установка наружного блока

Инструкции по установке наружного блока

Шаг 1: Выберите место установки.
Наружный следует устанавливать в месте, отвеча-
ющем следующим требованиям:

•	 Устанавливайте наружный блок в максимально 
возможной близости к внутреннему блоку.

•	 Обеспечьте достаточное пространство для 
выполнения установки и технического обслу-
живания.

•	 Отверстия для впуска и выпуска воздуха не 
должны загромождаться или подвергаться воз-
действию сильного ветра.

•	 Убедитесь в том, что место установки наруж-

ного блока не будет подвержено снежным 
заносам, скоплению листьев или прочим 
сезонным явлениям. При наличии возмож-
ности обеспечьте модуль навесом. Убедитесь в 
том, навес не препятствует потоку воздуха.

•	 Место установки должно быть сухим и хорошо 
проветриваемым.

•	 В нем должно быть достаточно пространства 
для установки соединительных трубок и кабе-
лей, а также для доступа к ним с целью прове-
дения технического обслуживания.

Сильный ветер  

Сильный ветер  

>60см / 23.6" 

Закрепите болтами 

Сильный ветер 

Шаг 2: Установите наружный модуль.
Закрепите наружный модуль четырьмя анкерны-
ми болтами (М 10)

Сильный ветер  

Сильный ветер  

>60см / 23.6" 

Закрепите болтами 

Сильный ветер 

•	 На участке не должны присутствовать горючие 
газы и химические вещества.

•	 Длина трубки, соединяющий наружный и •	
внутренний блоки, не должна превышать мак-
симально допустимую длину трубки.

•	 По возможности НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ наруж-

ный блок на участке, подверженном воздей-
ствию прямых солнечных лучей.

•	 При наличии возможности убедитесь в том, 
что наружный блок расположен далеко от 
соседей с тем, чтобы исходящий от него шум 
не причинял им беспокойства.

•	 Если место установки подвержено воздей-
ствию сильного ветра (например, вблизи мор-
ского побережья), наружный блок  необходимо 
разместить у стены для того, чтобы укрыть его 
от ветра. В случае необходимости воспользуй-
тесь навесом.

•	 Выполните установку внутреннего и наруж-
ного блоков, проложите кабели и провода на 
расстоянии не менее 1 м (3.2’) от телевизоров 
и радио во избежание статических помех и 
искажений изображения. В зависимости от 
радиоволн расстояние в 1 метр может быть 
недостаточным для устранения всех помех.

Сильный ветер  

Сильный ветер  

>60см / 23.6" 

Закрепите болтами 

Сильный ветер 

ОСТОРОЖНО!

•	 Удалите все препятствия, способные заблоки-
ровать циркуляцию воздуха.

•	 Следуйте спецификациям длины с целью обе-
спечения пространства, достаточного для 
выполнения установки и технического обслу-
живания.

Установка наружного блока Установка наружного блока
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Минимальное расстояние между наружным бло-
ком и стенами, указанное в руководстве по уста-
новке, не применяется к воздухонепроницаемым 
помещениям. Убедитесь в том, что как минимум 
два из трех направлений (M, N, P) модуля ничем 
не заграждены.

 
 

Отверстие в основном
поддоне наружного модуля 

 
Уплотнение 

Уплотнение
 

Сливное соединение 

Ряды последовательной установки

Таблица 5.3 Зависимость Н, А и L.
L A

L ≤ H
L ≤ 1/2H 25 см или более

1/2H < L ≤ H 30 см или более
L > H Не может быть установлен

 
 

Отверстие в основном
поддоне наружного модуля 

 
Уплотнение 

Уплотнение
 

Сливное соединение 

Установка сливного соединения

Если сливное соединение укомплектовано рези-
новым уплотнением, выполните следующее:

1.	 Установите резиновое уплотнение на конце 
сливного соединения, которое будет подклю-
чаться к наружному модулю.

2.	 Вставьте сливное соединение в отверстие в 
основном поддоне модуля.

3.	 Вращайте сливное отверстие на 90° до тех пор, 

пока оно не защелкнется и не будет направле-
но на переднюю часть модуля.

4.	 Подсоедините удлинитель сливного шланга (не 
входит в комплект) к сливному соединению с 
целью перемещения воды из модуля во время 
режима обогрева.

Если сливное соединение не укомплектовано 
резиновым уплотнением, сделайте следующее:
Вставьте сливное соединение в отверстие в основ-
ном поддоне модуля. Сливное соединение защел-
кнется на месте.
Подсоедините удлинитель сливного шланга (не 
входит в комплект) к сливному соединению с 
целью перемещения воды из модуля во время 
режима обогрева.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Убедитесь в том, что вода отводится в безопасное 
место, где она не приведет к повреждениям или 
опасности поскользнуться.

 
 

Отверстие в основном
поддоне наружного модуля 

 
Уплотнение 

Уплотнение
 

Сливное соединение 

Указания по высверливанию отверстия в стене 
Вам необходимо высверлить отверстие в стене 
для трубопровода с хладагентом, а также сигналь-
ного кабеля, соединяющего внутренний модуль с 
наружным.

1.	 Определите расположение отверстия в стене с 
учетом расположения наружного модуля.

2.	 Просверлите отверстие в стене при помощи 
65-мм (2.5») пустотелого сверла.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При сверлении отверстия в стене соблюдайте 
осторожность, чтобы не задеть провода, водопро-
вод или другие чувствительные элементы.

1.	 Установите в отверстие защитную манжету. 

Установка наружного блока Установка наружного блока

Наружный блок раздельного типа

Наименование Размеры наружного блока, Ш х В х Г
Монтажные размеры

Расстояние А Расстояние В

BLC_M_D/in-18HN1 770x555x300 487 298

BLC_M_D/in-24HN1 845x702x363 540 350

BLC_M_D/in-36HN1 946x810x410 673 403

BLC_M_D/in-48HN1
BLC_M_D/in-60HN1 900x1170x350 590 378
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Она обеспечит защиту краев отверстия и его 
уплотнение по окончании процесса установки.

Установка водоотводной трубы
Водоотводная труба используется для слива воды 
из модуля. Ненадлежащая установка может при-
вести к повреждению модуля и имущества.

ОСТОРОЖНО!

•	 Во избежание образования конденсата, спо-
собного привести к убыткам, наносимым 
водой, изолируйте все трубы.

•	 Если водоотводная труба изогнута или уста-
новлена неправильно, вода может просачи-
ваться и вызвать неисправность реле уровня 
воды.

•	 В режиме ОБОГРЕВА вода будет отводиться 
из наружного модуля. Убедитесь в том, что 
сливной шланг расположен в соответствую-
щем месте, не приводя к убыткам, наносимым 
водой, и опасности поскользнуться.

•	 НЕ ТЯНИТЕ сливной шланг принудительно. Это 
может привести к его отсоединению.

Указания касательно приобретенных труб
Для установки требуется полиэтиленовая труба 
(внешний диаметр = 3.7-3.9  см, внутренний диа-
метр = 3.2  см), которую можно приобрести в 
хозяйственном магазине или у вашего дилера.
Установка внутренней водоотводной трубы
Установите  водоотводную трубу так, как показано 
на Рисунке 1.2.
1.	 Во избежание образования конденсата и уте-

чек нанесите на водоотводную трубу теплоизо-
ляцию.

2.	 Прикрепите входное отверстие сливного 
шланга к выпускной трубе модуля. Покройте 
изоляцией входное отверстие шланга и прочно 
зафиксируйте его трубным зажимом. (Рис. 1.1)

 

 

 
 

Сливной шланг  

Соединительное 
отверстие  
 водоотводной трубы 
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Рис. 1.1
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Рис. 1.2

Указания по установке водоотводной трубы
•	 При использовании удлиненной водоотво-

дной трубы стяните внутреннее соединение с 
помощью дополнительной защитной трубки во 
избежание ее освобождения.

•	 Водоотводная труба должна иметь уклон не 
менее 1/100 с целью предотвращения обрат-
ного течения воды в кондиционер воздуха.

•	 Во избежание провисания трубопровода раз-
местите подвесные провода на расстоянии 
1-1,5 м каждый.

•	 Если выходное отверстие водоотводной трубы 
выше, чем соединение на корпусе насоса, 
предусмотрите водоподъемную трубу для 
выпускного отверстия внутреннего блока. 
Водоподъемную трубу следует устанавливать 
на расстоянии, не превышающем 55 см от 
плиты перекрытия. Расстояние между модулем 
и водоподъемной трубой не должно превы-
шать 20 см. Неправильная установка может 
привести к обратному течению воды в модуль 
и затоплению.

•	 Во избежание образования воздушных пузырь-
ков поддерживайте сливной шланг в гори-
зонтальном положении или слегка поднятым 
вверх (<75мм).

Установка водоотводной трубы в установках 
с насосом
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3.	 Просверлите отверстие в стене при помощи 
65-мм пустотелого сверла. Убедитесь в том, 
что отверстие просверлено под небольшим 
углом так, чтобы наружный конец отверстия 
располагался ниже внутреннего на 12 мм. Это 
обеспечит надлежащий слив воды. Установите 
в отверстие защитную манжету. Она обеспечит 
защиту краев отверстия и его уплотнение по 
окончании процесса установки.

Стена 

Наружный Внутренний 

≈ 12мм / 0.5 дюйма  

Укладка трубы
 

Испытательный 
колпачок 

Укладка трубы 

ПРИМЕЧАНИЕ:
При сверлении отверстия в стене соблюдайте 
осторожность, чтобы не задеть провода, водопро-
вод и другие чувствительные элементы.

4.	 Проведите сливной шланг через отверстие 
в стене. Убедитесь в том, что вода отводится 
в безопасное место, где она не приведет к 
повреждениям или опасности поскользнуться.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Выходное отверстие водоотводной трубы долж-

но располагаться как минимум на 5 см выше 
земли. Если оно будет касаться земли, модуль 
может засориться и сломаться. При отведении 
воды непосредственно в канализационную систе-
му убедитесь в том, что в сливном отверстии 
установлена U-образная или S- образная труба, 
поглощающая запахи. В противном случае запахи 
будут возвращаться в дом.

Испытание системы слива
Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в 
водоотводной трубе.
Данное испытание проводится в только что 
построенных домах перед укладкой потолка.

Модули без насоса.

Стена 

Наружный Внутренний 

≈ 12мм / 0.5 дюйма  

Укладка трубы
 

Испытательный 
колпачок 

Укладка трубы 

Заполните поддон 2 литрами воды. Убедитесь в 
отсутствии посторонних предметов в водоотво-
дной трубе.

Модули с насосом.

1.	 Снимите испытательную крышку. Заполните 
поддон 2 литрами воды.

 

Стена 

Наружный Внутренний 

≈ 12мм / 0.5 дюйма  

Укладка трубы
 

Испытательный 
колпачок 

Укладка трубы 

Установка водоотводной трубы Установка водоотводной трубы
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2.	 Переведите установку в режим ОХЛАЖДЕНИЯ. 
Вы услышите работу сливного насоса. 
Убедитесь в том, что вода отводится надлежа-
щим образом (возможна 1-минутная задержка, 
в зависимости от длины водоотводной трубы). 
Убедитесь в отсутствии утечек из соединений.

3.	 Выключите кондиционер воздуха и установите 
назад колпачок.

Подключение трубопровода  
хладагента

Правила техники безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

•	 Вся трубная разводка в месте установки долж-
на выполняться аттестованным техническим 
специалистом и должна соответствовать тре-
бованиям локальных и национальных норма-
тивных актов.

•	 При установке кондиционера воздуха в 
небольшом помещении необходимо предпри-
нять особые меры по предотвращению скопле-
ния паров хладагента в помещении в опасной 
концентрации, превышающей безопасный 
предел даже в случае утечки. Утечка хладаген-
та и скопление его в концентрации, превышаю-
щей допустимый предел, являются источником 
опасности вследствие недостатка кислорода.

•	 При установке системы охлаждения убедитесь 
в том, что воздух, пыль, влажность или ино-
родные вещества не попадают в контур хлада-
гента. Загрязнения в системе могут привести 
к снижению рабочей мощности, повышению 
давления в контуре хладагента, взрыву или 
травмам.

•	 Если во время установки произошла утечка 
хладагента, немедленно проветрите помеще-
ние. Вытекший газообразный хладагент являет-
ся токсичным и огнеопасным. После заверше-
ния монтажных работ убедитесь в отсутствии 
утечек хладагента.

Труба хладагента с двумя внутренними моду-
лями
При установке нескольких внутренних блоков с 
одним наружным модулем убедитесь в том, что 
длина трубы хладагента и высота перепада между 
внутренним и наружным модулями удовлетворя-
ют требованиям нижеследующей схемы:

Указания по длине и высоте труб 

Убедитесь в том, что длина трубы хладагента, 
количество изгибов и высота перепада между 
внутренним и наружным модулями удовлетворя-
ют требованиям, представленным в Таблице 7.1:

Таблица 7.1: Максимальная длина и высота пере-
пада в зависимости от типа модели. (Единица 
измерения: м/фут)

Мощность (БТЕ/ч) Длина трубки Максимальная 
высота падения

18K-24K 25/82 15/49

30K-36K 30/98.4 20/65.6

42K-60K 50/164 30/98.4

Таблица 7.12

Допустимая длина

Длина 
трубо-

провода

Общая длина 
трубопровода

18K+18K 30м/98'
L+Макс 
(L1, L2)24K+24К 

30K+30K 50м/164'

(наибольшее 
расстояние от 

патрубка)
15м/49' L1, L2

(наибольшее 
расстояние от 

патрубка)
10м/32.8' L1-L2

Высота 
перепада

Высота 
перепада между 

внутренним и 
наружным

20м/65.6' H1

Высота 
перепада 

между двумя 
внутренними

0.5м/1.6' H2

Размер соединительных труб для внутреннего 
модуля

Размер соединительных труб для внутреннего 
модуля 410A

Мощность 
внутреннего 

модуля (А)

Длина

Сторона газа Сторона Доступный 
патрубок

18K Φ12.7(0.5") Φ6.35(0.25") CE-FQZHN-01C

24K Φ15.9(0.626") Φ9.5(0.375") CE-FQZHN-01C

30K Φ15.9(0.626") Φ9.5(0.375") CE-FQZHN-01C

Размер соединительных труб для наружного 
модуля
Учитывая данные нижеследующей таблицы, выбе-
рите диаметр соединительных труб наружного 
блока. В случае если основная дополнительная 
труба больше основной трубы, выберите наи-
большую.

Размер соединительных труб для наружного 
модуля 410A

Модель

Длина

Сторона газа Сторона 1-ый патрубок

36K Φ15.9(0.626”) Φ9.5(0.375”) CE-FQZHN-01C

48K Φ15.9(0.626”) Φ9.5(0.375”) CE-FQZHN-01C

60K Φ15.9(0.626”) Φ9.5(0.375”) CE-FQZHN-01C

Инструкции по подключению трубопровода 
для хладагента

ОСТОРОЖНО!

•	 Патрубок необходимо устанавливать горизон-
тально. Угол, превышающий 10°, может явиться 
причиной неправильного функционирования.

•	 НЕ УС ТАНАВЛИВ АЙТЕ соединительную трубу 
до тех пор, пока не будут установлены наруж-
ный и внутренний модули.

•	 Во избежание утечек воды оберните теплоизо-
ляционным материалом газо- и водопровод.

Шаг 1: Отрежьте трубы
При подготовке труб хладагента соблюдайте осо-
бую осторожность при отрезании и расширении. 
Это обеспечит эффективную работу и снизит 
потребность в последующем техническом обслу-
живании.

1.	 Измерьте расстояние между внутренним и 
наружным блоком.

2.	 При помощи трубореза отрежьте трубу раз-
мером немного длиннее, чем измеренное рас-
стояние.

ОСТОРОЖНО!

•	 НЕ ДЕФОРМИРУЙТЕ трубу во время резания. 
Соблюдайте особую осторожность, чтобы не 
повредить, не помять или деформировать 
трубу во время резания, т.к. это приведет к зна-
чительному снижению теплопроизводитель-
ности прибора.

1.	 Убедитесь в том, что труба отрезана точно под 
углом 90°. Примеры неправильных отрезов:

Наклонный Необработанный  Волнистый  

 
 

Зачистить 

Труба 

Развертка 

Конусная гайка 

Медная трубка 

Шаг 2: Удалите заусеницы.
Заусеницы могут оказывать отрицательное воз-
действие на герметичное уплотнение соедине-
ния трубы хладагента. Они должны быть удалены 
полностью.
1.	 Во избежание попадания заусениц в трубу дер-

жите ее под углом вниз.
2.	 При помощи развертки или инструмента для 

удаления заусениц удалите все заусеницы с 
вырезанной части трубы.

Наклонный Необработанный  Волнистый  

 
 

Зачистить 

Труба 

Развертка 

Конусная гайка 

Медная трубка 

Шаг 3: Концы развальцованной трубы
Правильная развальцовка важна для достижения 
герметичного уплотнения.
1.	 После удаления заусениц с отрезанной трубы 

обмотайте ее концы ПВХ-лентой во избежание 
попадания инородных материалов в трубу.

Подключение трубопровода хладагента Подключение трубопровода хладагента
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2.	 Оберните трубу изоляционным материалом.
3.	 Наденьте конусные гайки на оба конца трубы. 

Убедитесь в том, что лицевой стороной они 
обращены в правильном направлении, так как 
после развальцовки невозможно будет наса-
дить их или изменить их направление. 

Наклонный Необработанный  Волнистый  

 
 

Зачистить 

Труба 

Развертка 

Конусная гайка 

Медная трубка 

4.	 При готовности к выполнению развальцовки 
удалите ПВХ-ленту с торцов трубы.

5.	 Зафиксируйте насадку для развальцовки на 
торце трубы. Конец трубы должен выходить за 
пределы насадки для развальцовки.

Насадка для развальцовки 

Труба  

Труба внутреннего модуля Конусная гайка Труба 
 

 

Согните трубу при помощи больших пальцев  

мин. радиус 10см (3.9")  

6.	 Установите развальцовочный инструмент на 
насадку для развальцовки.

7.	 Поворачивайте рукоятку развальцовочного 
инструмента по направлению часовой стрелки 
до тех пор, пока труба не будет полностью раз-
вальцована. Развальцовку трубы выполняйте 
в соответствии с размерами, указанными в 
Таблице 7.5.

Размеры трубы, выходящей за пределы насадки 
для развальцовки

Диаметр 
трубы

Момент 
затяжки

Размер 
развальцовки 

(А) (Единица 
измерения: мм/

дюйм)

Форма 
развальцовки

Мин. Макс.

0 6.4 18-20 Нм 
(183-204 кгс/см) 8.4/0.33 8.7/0.34

0 9.5 25-26 Нм 
(255-265 кгс/см) 13.2/0.52 13.5/0.53

0 12.7 35-36 Нм 
(357-367 кгс/см) 16.2/0.64 16.5/0.65

0 15.9 45-47 Нм 
(459-480 кгс/см) 19.2/0.76 19.7/0.78

0 19.1 65-67 Нм 
(663-683 кгс/см) 23.2/0.91 23.7/0.93

0 22 75-85 Нм 
(765-867 кгс/см) 26.4/1.04 26.9/1.06

8.	 Снимите инструмент и насадку для разваль-
цовки, затем осмотрите торец трубы на нали-
чие трещин и неровностей.

Шаг 4: Соедините трубки
Сначала подсоедините медные трубки к внутрен-
нему модулю, затем к наружному. Сначала подсо-
едините трубку низкого давления, затем трубку 
высокого давления.

1.	 При накручивании конусных гаек нанесите 
тонкий слой хладагента на развальцованные 
торцы трубок.

2.	 Выровняйте центры двух трубок, подлежащие 
соединению.

Насадка для развальцовки 

Труба  

Труба внутреннего модуля Конусная гайка Труба 
 

 

Согните трубу при помощи больших пальцев  

мин. радиус 10см (3.9")  

3.	 Как можно туже затяните рукой конусную 
гайку.

4.	 Гаечным ключом закрутите гайку на трубе 
модуля.

5.	 При прочной фиксации гайки используйте 
динамометрический ключ для затяжки конус-
ной гайки в соответствии со значениями 
момента затяжки, указанными в Таблице.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При присоединении и отсоединении труб к/от 
модуля используйте оба ключа: и гаечный, и дина-
мометрический.

Насадка для развальцовки 

Труба  

Труба внутреннего модуля Конусная гайка Труба 
 

 

Согните трубу при помощи больших пальцев  

мин. радиус 10см (3.9")  

ОСТОРОЖНО!

•	 Оберните трубу изоляционным материалом. 
Непосредственное прикосновение к неизо-
лированной трубе может привести к ожогам и 
обморожениям.

•	 Убедитесь в правильности подключения 

трубы. Чрезмерная затяжка может привести 
к повреждению раструба, а недостаточная 
затяжка - к утечкам.

Указания касательно минимального радиуса 
изгиба
Аккуратно согните трубку посередине в соот-
ветствии с нижеприведенным рисунком. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ сгибать трубку более чем на 90° и 
более 3 раз.

Насадка для развальцовки 

Труба  

Труба внутреннего модуля Конусная гайка Труба 
 

 

Согните трубу при помощи больших пальцев  

мин. радиус 10см (3.9")  

6.	 После присоединения медных трубок к вну-
треннему блоку оберните обвязочной лентой 
силовой кабель, сигнальный кабель и трубо-
провод.

ПРИМЕЧАНИЕ:
НЕ СКРУЧИВАЙТЕ сигнальный кабель с другими 
проводами. При связывании этих элементов не 
скручивайте и не скрещивайте сигнальный кабель 
с другими проводами.

7.	 Протяните этот трубопровод через стену и 
подключите к наружному модулю.

8.	 Изолируйте весь трубопровод, включая клапа-
ны наружного модуля.

9.	 Откройте запорные клапаны наружного 
модуля для того, чтобы запустить циркуляцию 
хладагента между внутренним и наружным 
модулями.

ОСТОРОЖНО!

По завершении монтажных работ убедитесь в 
отсутствии утечек хладагента. При наличии утечки 
хладагента немедленно проветрите помещение и 
опорожните систему (см. раздел настоящего руко-
водства Откачка воздуха).

Подключение трубопровода хладагента Подключение трубопровода хладагента

Наружный модуль 

Высота перепада 
между внутренним и 
наружным модулями 

должна равняться 20 м 
или не должна

 превышать
это значение. 

Патрубок 

Внутренний модуль 

Внутренний модуль 

Высота перепада 
между двумя 
внутренними 

модулями должна 
равняться 50 см 

(19.6') или не 
должна превышать это  

значение.
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Монтаж проводки

Правила техники безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

•	 Перед работой с прибором отключите источ-
ник питания.

•	 Монтаж проводки следует выполнять в соот-
ветствии с локальными и национальными нор-
мативными актами.

•	 Монтаж проводки должен выполнять ква-
лифицированный технический специалист. 
Неправильно выполненные соединения могут 
привести к отказу электрооборудования, трав-
мам или пожару.

•	 Для данного прибора необходимо использо-
вать независимую цепь и отдельную розетку.

•	 НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ эту розетку для дру-
гих приборов или зарядных устройств. 
Невозможность переноса нагрузки или 
погрешности при монтаже проводки могут 
привести к поражению электрическим током, 
пожару и повреждению модуля и имущества.

•	 Подсоедините силовой кабель к клеммам и 
зафиксируйте зажимом. Небезопасное подклю-
чение может стать причиной пожара.

•	 Убедитесь в том, что монтаж проводки выпол-
нен правильно, и крышка панели управ-
ления установлена надлежащим образом. 
Несоблюдение указанных требований может 
привести к перегреву в точках подключения, 
пожару и поражению электрическим током.

•	 Убедитесь в том, что подключение главного 
источника питания выполнено с помощью 
переключателя, расцепляющего все полюса с 
зазором между контактами не менее 3 мм.

•	 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИЗМЕНЯТЬ длину силового 
кабеля или использовать удлинитель.

ОСТОРОЖНО!

•	 Перед подключением проводов внутреннего 
модуля подключите провода наружного моду-
ля.

•	 Убедитесь в том, что модуль заземлен. 
Заземляющий провод должен быть удален от 
газо- и водопроводов, громоотводов, теле-
фонных проводов и других заземляющих про-
водов. Неправильно выполненное заземление 
может привести к поражению электрическим 
током.

•	 ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать модуль к источнику 
питания до завершения установки труб и про-
кладки проводов.

•	 Убедитесь в том, что электрический провод 
не пересекается с сигнальным проводом. Это 
может привести к возникновению искажений и 
помех.

Во избежание возникновения искажений при 
запуске компрессора (информацию о мощности 
прибора смотрите на паспортной табличке):

•	 Устройство следует подключать к главной 
розетке. Как правило, сопротивление источни-
ка питания должно составлять 32 Ом.

•	 Не следует подключать какое-либо еще обору-
дование к этой цепи питания.

Обратите внимание на характеристики предо-
хранителей
Печатная плата (РСВ) кондиционера воздуха 
оснащена предохранителем, который обеспечи-
вает защиту от перегрузки по току. Технические 
характеристики предохранителя напечатаны на 
плате. Например: T5A/250В переменного тока и 
T10A/250В переменного тока.

Монтаж проводки наружного модуля

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед выполнением любых электромонтажных 
работ отключите основной источник питания 
системы.

1.	 Подготовьте кабель для подключения
a.	 Прежде всего, необходимо выбрать пра-

вильный размер кабеля. Используйте кабели 
H07RN-F.

Номинальный ток 
прибора (А)

Номинальная площадь 
поперечного сечения (мм²)

≤ 6 0,75

6 – 10 1

10 – 16 1,5

16 – 25 2,5

25- 32 4

32 – 45 6

b.	 При использовании инструментов для зачист-
ки проводов зачистите резиновую оболочку с 
обоих концов сигнального кабеля так, чтобы 
открытым оставалось ок. 15 см (5.9») провода.

c.	 Зачистите изоляцию с торцов.
d.	 При помощи устройства для обжима проводов 

обожмите u-образные зажимы, расположен-
ные на концах.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При подключении проводов строго следуйте 
монтажной схеме, расположенной на внутренней 
части крышки распределительного ящика.

2.	 Снимите крышку распределительного ящика 
наружного модуля. Если крышка на наружном 
модуле отсутствует, открутите болты со щитка 
для техобслуживания и снимите защитный 
щиток.

Крышка 

Винт 

Защитная плата 

Блок управления 

Монтажная схема Соединительная монтажная схема 

 

Пропустите ремень через 

отверстие в магнитном кольце и 

зафиксируйте его на кабеле  

Крышка 

Винт 

Защитная плата 

Блок управления 

Монтажная схема Соединительная монтажная схема 

 

Пропустите ремень через 

отверстие в магнитном кольце и 

зафиксируйте его на кабеле  

3.	 Присоедините u-образные зажимы к клеммам
	 Совместите цвета/наклейки проводов с 

наклейками на клеммной колодке, прочно 
прикрутите u-образный зажим каждого прово-
да к соответствующей клемме.

4.	 Соедините кабель с кабельным зажимом.
5.	 Изолируйте неиспользуемые провода изо-

лентой. Не допускайте их соприкосновения с 
другими электрическими или металлическими 
деталями.

6.	 Снова установите крышку на электрический 
блок управления.

Монтаж проводки внутреннего модуля 
1.	 Подготовьте кабель для подключения
a.	 При использовании инструментов для зачист-

ки проводов зачистите резиновую оболочку с 
обоих концов сигнального кабеля так, чтобы  
открытым оставалось ок. 15 см (5.9») провода.

b.	 Зачистите изоляцию с обоих концов проводов.
c.	 При помощи устройства для обжима проводов 

обожмите u-образные зажимы, расположен-
ные на концах проводов.

2.	 Снимите крышку с электрического блока 
управления внутреннего модуля.

3.	 Присоедините u-образные зажимы к клем-
мам. Совместите цвета/наклейки проводов с 
наклейками на клеммной  колодке, прочно 
прикрутите u-образный зажим каждого прово-
да к соответствующей клемме. См. серийный 
номер и монтажную схему, расположенные на   
крышке электрического блока управления.

Крышка 

Винт 

Защитная плата 

Блок управления 

Монтажная схема Соединительная монтажная схема 

 

Пропустите ремень через 

отверстие в магнитном кольце и 

зафиксируйте его на кабеле  

Монтаж проводкиМонтаж проводки
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Магнитное кольцо (если поставляется, упаковано 
с дополнительными принадлежностями)

Крышка 

Винт 

Защитная плата 

Блок управления 

Монтажная схема Соединительная монтажная схема 

 

Пропустите ремень через 

отверстие в магнитном кольце и 

зафиксируйте его на кабеле  

ОСТОРОЖНО!

•	 При подключении проводов строго следуйте 
монтажной схеме.

•	 Контур хладагента может стать очень горячим. 
Не допускайте соприкосновения промежуточ-
ного кабеля с медной трубкой.

4.	 Соедините кабель с кабельным зажимом. 
Кабель не должен провисать или быть натяну-
тым на u-образные зажимы.

5.	 Снова установите крышку на электрический 
блок управления.

Устранение неисправностей
В случае возникновения проблем с эксплуатацией 
или обнаружении неисправностей обратитесь к 
способам их устранения, указанным в таблице 
ниже.
В случае невозможности решения проблем ука-
занными способами обратитесь в центр техниче-
ского обслуживания.

Устранение неисправностей Технические характеристики

Технические характеристики

Модель внешнего блока BLC_M_O/out-
18HN1

BLC_M_O/out-
24HN1

BLC_M_O/out-
36HN1

BLC_M_O/out-
48HN1

BLC_M_O/out-
60HN1

Модель внутреннего блока BLC_M_D/in-
18HN1

BLC_M_D/in-
24HN1

BLC_M_D/in-
36HN1

BLC_M_D/in-
48HN1

BLC_M_D/in-
60HN1

Тип кондиционера канальная сплит-система

Тип фреона R410A

Средняя площадь помещения, м² 55 70 100 140 160

Производительность (охлаждение/
обогрев), Вт/ч 5275/5569 7034/7620 10551/11723 14068/16120 16120/17585

Потребляемая мощность (охлаждение/
обогрев), Вт 2200/1750 2870/2300 3505/3435 5350/4815 6360/5540

Напряжение, внутренний блок, В~Гц 220-240~50 220-240~50 220-240~50 220-240~50 220-240~50

Напряжение, внешний блок, В~Гц 220-240~50 220-240~50 380-415~50 380-415~50 380-415~50

Сила тока (охлаждение/обогрев), А 9,7/7,9 13,5/11,3 5,9/5,7 9,2/8,3 11,0/9,3

Коэффициент энергоэффективности 
(охлаждение/обогрев) 2,40/3,18 2,45/3,31 3,01/3,41 2,63/3,35 2,53/3,17

Класс энергоэффективности 
(EER/COP) E/D E/C B/B D/C E/D

Класс электрозащиты 1 класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 класс

Класс пылевлагозащиты IPX0 IPX0 IPX0 IPX0 IPX0

Уровень звукового 
давления, дБА

Внутренний 
блок 40 38 38 42 44

Наружный 
блок 62 62 63 63 63

Циркуляция воздуха 
(внутренний блок), м³/час 980 1360 1804 2150 2400

Диаметр труб 
хладагента, дюйм

Жидкостные 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8

Газовые 1/2 5/8 3/4 3/4 3/4

Максимальная длина трассы, м 25 25 30 50 50

Максимальный перепад высот, м 15 15 20 30 30

Рабочая температура 
(охлаждение/обогрев), °С

–15 – +43/ 
–7 – +24

–15 – +43/ 
–7 – +24

–15 – +43/ 
–7 – +24

–15 – +43/ 
–7 – +24

–15 – +43/ 
–7 – +24

Размеры прибора 
(ШхВхГ), мм

Внутренний 
блок 880х210х674 1100×249×774 1100×249×774 1200x300x874 1200x300x874

Наружный 
блок 770x555x300 845x702x363 946x810x410 900x1170x350 900x1170x350

Размеры упаковки  
(ШхВхГ), мм

Внутренний 
блок 1070x725x270 1305x805x305 1305x805x305 1405x915x355 1405x915x355

Наружный 
блок 900x595x345 965x755x395 1090x875x500 1032x1307x443 1032x1307x443

Вес (нетто/брутто), кг

Внутренний 
блок 23,8/29,5 32,2/39,0 32,2/39,4 46,0/54,5 46,0/54,5

Наружный 
блок 36,5/39,7 52,7/56,1 74,4/78,9 98,6/109,3 99,7/111,2
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Неисправности и их возможные причины:

Неисправность Возможная причина Действия

Кондиционер 
не работает

Перебои в электропитании Подождите, пока восстановится 
электропитание

Вилка не плотно вставлена в розетку Плотно вставьте вилку в розетку
Разрядились элементы питания пульта 
дистанционного управления Замените элементы питания

Задано время включения кондиционера 
по таймеру

Подождите, пока кондиционер 
включится по таймеру, или отмените 
настройку таймера

Недостаточная холо
до- или теплопроизво
дительность

Задана слишком высокая или слишком 
низкая температура воздуха в помещении

Правильно задайте температуру 
воздуха

Воздушный фильтр забит пылью Очистите воздушный фильтр

Посторонние предметы загораживают 
воздухозаборную или воздуховыпускную 
решетку наружного блока

Удалите посторонние предметы

Кондиционер работает, 
но не охлаждает и не 
обогревает помещение

Действует трехминутная задержка 
включения компрессора Немного подождите

Неправильно задана температура воздуха Удалите посторонние предметы, затем 
включите кондиционер

Неправильно задана температура воздуха Правильно задайте температуру

Если кондиционер работает неисправно, немедленно отключите электропитание. По вопросам устранения 
неисправности обратитесь в торговое представительство фирмыизготовителя, назовите модель кондицио-
нера, условия эксплуатации и неисправность

Невозможно изменить настройку

Неисправность Возможная причина Действия

Невозможно изменить ско-
рость вращения вентилятора.

На дисплее отображается над-
пись "AUTO" (АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
РЕЖИМ РАБОТЫ).

В автоматическом режиме кондиционер 
автоматически выбирает скорость враще-
ния вентилятора.

На дисплее отображается над-
пись "DRY" (ОСУШЕНИЕ).

В режиме осушения кондиционер авто-
матически выбирает скорость вращения 
вентилятора. Вручную выбрать скорость 
вращения вентилятора можно только в 
режимах ОХЛАЖДЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ и 
ОБОГРЕВ.

На дисплее пульта не отображается значок передачи команд ДУ на внутренний блок

Неисправность Возможная причина Действия

При нажатии кнопки ON/OFF 
(ВКЛ/ОТКЛ) команда ДУ не 
передается на внутренний 
блок

Разрядились элементы питания 
пульта дистанционного управ-
ления.

Команда не передается изза отсутствия 
электропитания пульта ДУ. Замените бата-
рейки.

В случае возникновения проблем с эксплуатацией 
или обнаружении неисправностей обратитесь к 
способам их устранения, указанным в таблице ниже.

В случае невозможности решения проблем 
указанными способами обратитесь в центр 
технического обслуживания.

Неисправности и их возможные причины:

Устранение неисправностей

Подключение трубопровода  
хладагента
Правила техники безопасности

ОСТОРОЖНО!

•	 Используйте вакуумный насос с показаниями 
манометра менее -0,1 МПа и объемом нагнета-
емого воздуха более 40 л/мин.

•	 Наружный модуль не требует вакуумирования. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ запорные газовые 
и жидкостные клапаны, расположенные на 
наружном блоке.

•	 Убедитесь в том, что спустя 2 часа показа-

ние сопряженного измерителя составляет 
-0,1 МПа или ниже. Если по прошествии трех 
часов показание прибора все еще превы-
шает -0,1 МПа, убедитесь в отсутствии утечек 
газа или воды в трубе. При отсутствии утечек 
выполните вакуумирование еще раз в течение 
1 или 2 часов.

•	 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ газообразный 
хладагент для вакуумирования системы.

Инструкции по вакуумированию
Перед использованием манометра коллектора и 
вакуумного насоса прочтите настоящее руковод-
ство по эксплуатации для того, чтобы убедиться в 
том, что вы умеете ими пользоваться.

На дисплее не отображается значение температуры

Неисправность Возможная причина Действия

На дисплее не отображается 
значение заданной темпера-
туры.

На дисплее отображается 
надпись FAN ONLY (режим 
ВЕНТИЛЯЦИИ).

В режиме ВЕНТИЛЯЦИИ задать температуру 
воздуха нельзя.

С дисплея исчезают значки

Неисправность Возможная причина Действия

По истечении заданного 
времени работы по таймеру 
дисплей погас.

Кондиционер отключился по 
таймеру.

По истечении заданного времени работы 
по таймеру кондиционер отключается.

По истечении заданного 
времени работы по таймеру 
с дисплея исчезла надпись 
TIMER ON.

Кондиционер включился по 
таймеру.

По истечении заданного времени по тай-
меру кондиционер автоматически включа-
ется, и на панели управления загорается 
соответствующий индикатор.

Отсутствует звуковой сигнал, подтверждающий прием команды ДУ

Неисправность Возможная причина Действия

При нажатии кнопки ON/OFF 
(ВКЛ/ОТКЛ) пульта ДУ во вну-
треннем блоке не раздается 
звуковой сигнал, подтвержда-
ющий прием команды

При нажатии кнопки 
ИКизлучатель пульта ДУ не 
был направлен на приемник 
сигналов внутреннего блока.

Направьте ИКизлучатель пульта ДУ на 
приемник сигналов внутреннего блока и 
дважды нажмите кнопку ON/OFF

Устранение неисправностей



32 33Подключение трубопровода хладагента

Манометр коллектора 
Моновакуумметр Манометр 

-76см рт. ст.  

Клапан низкого
давления

 

Заправочный
шланг

 

Клапан высокого
давления

 

Заправочный шланг 

Вакуумный
насос

 

Клапан низкого давления 

Конусная гайка 

Корпус клапана 
Шток клапана 

Колпачок  

1.	 Подсоедините заправочный шланг манометри-
ческого коллектора к сервисному отверстию 
на клапане низкого давления наружного моду-
ля.

2.	 Подсоедините заправочный шланг манометри-
ческого коллектора к вакуумному насосу.

3.	 Откройте клапан низкого давления на мано-
метрическом коллекторе. Клапан высокого 
давления оставьте закрытым.

4.	 Включите вакуумный насос для откачки возду-
ха из системы.

5.	 Процесс вакуумирования должен длиться не 
менее

15 минут или до тех пор, пока показание на сопря-
женном измерителе не будет равняться -76 см 
рт.ст. (-1×105 Па).

6.	 Закройте клапан низкого давления на маноме-
трическом коллекторе и отключите вакуумный 
насос.

7.	 Подождите 5 минут, затем убедитесь в отсут-
ствии изменений в давлении системы.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При отсутствии изменений в давлении системы 
открутите колпачок с уплотненного клапана (кла-
пан высокого давления). Изменения в давлении 
системы могут говорить об утечке газа.

8.	 Вставьте шестигранный гаечный ключ в уплот-
ненный клапан (клапан высокого давления) 
и откройте клапан, повернув ключ на 1/4 
по направлению против часовой стрелки. 

Послушайте звук газа, выходящего из системы, 
затем спустя 5 секунд закройте клапан.

Манометр коллектора 
Моновакуумметр Манометр 

-76см рт. ст.  

Клапан низкого
давления

 

Заправочный
шланг

 

Клапан высокого
давления

 

Заправочный шланг 

Вакуумный
насос

 

Клапан низкого давления 

Конусная гайка 

Корпус клапана 
Шток клапана 

Колпачок  

9.	 В течение одной минуты понаблюдайте за 
манометром для того, чтобы убедиться в отсут-
ствии изменений в давлении. Оно должно быть 
немного выше атмосферного давления.

10.	Отсоедините заправочный шланг от сервисно-
го отверстия.

11.	При помощи шестигранного гаечного ключа 
полностью откройте клапаны высокого и низ-
кого давления. 

ОСТОРОЖНО ОТКРОЙТЕ КЛАПАННЫЕ ШТОКИ
	 При открытии клапанных штоков вращайте 

шестигранный гаечный ключ до тех пор, пока 
он не упрется в стопор.

	 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ принудитель-
ное дополнительное открытие клапана.

12.	Закрутите рукой крышки клапанов, затем затя-
ните их при помощи соответствующего инстру-
мента.

 
Указания по добавлению хладагента

ОСТОРОЖНО!

•	 Заправка хладагента должна выполняться 
после монтажа проводки, вакуумирования и 
испытания на герметичность.

•	 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРЕВЫШАТЬ максимально 
допустимый уровень хладагента или переза-

Пробная эксплуатация

правлять системы. Несоблюдение указанного 
требования может привести к повреждению 
устройства или оказать отрицательное воздей-
ствие на его функционирование.

•	 Заправка системы непригодными материалами 
может стать причиной взрывов или несчаст-
ных случаев. Убедитесь в использовании соот-
ветствующего хладагента.

•	 Контейнеры с хладагентом следует открывать 
потихоньку. При заправке системы всегда 
надевайте защитную одежду.

•	 ЗАПРЕЩАЕТСЯ СМЕШИВАТЬ типы хладагентов.

Пробная эксплуатация

Перед проведением пробной эксплуатации
Пробная эксплуатация проводится по заверше-
нии установки всей системы. Перед проведением 
испытания подтвердите следующие пункты:
a)	 Внутренний и наружный модули установлены 

надлежащим образом.
b)	 Трубки и провода подключены надлежащим 

образом.
c)	 Возле впускного и выпускного отверстий при-

бора отсутствуют препятствия, способные 
снизить рабочие характеристики и привести к 
отказу изделия.

d)	 Отсутствие утечек в системе охлаждения.
e)	 Система водоотвода не имеет препятствий, и 

отвод осуществляется в безопасное место.
f )	 Теплоизоляция установлена надлежащим 

образом.
g)	 Заземляющие провода подключены надлежа-

щим образом.
h)	 Учтены длина труб и дополнительный объем 

заправляемого хладагента.
i)	 Питающее напряжение соответствует значе-

нию, указанному на кондиционере воздуха.

ОСТОРОЖНО!

Невыполнение пробной эксплуатации может при-
вести к повреждению устройства, имущества и 
телесным повреждениям.

Инструкции по проведению пробной эксплу-
атации 
1.	 Откройте стопорные жидкостный и газовый 

клапаны.
2.	 Включите главный сетевой выключатель и 

дайте блоку прогреться.
3.	 Переведите кондиционер воздуха в режим 

ОХЛАЖДЕНИЯ.
4.	 Для внутреннего модуля
a.	 Убедитесь в том, что пульт дистанционного 

управления и его кнопки работают надлежа-
щим образом.

b.	 Убедитесь в том, что жалюзи перемещаются 
надлежащим образом, и их положение меняет-
ся при помощи пульта дистанционного управ-
ления.

c.	 Дважды убедитесь в том, что температура в 
помещении фиксируется правильно.

d.	 Убедитесь в том, что индикаторы на пульте дис-
танционного управления и дисплее внутренне-
го блока работают надлежащим образом.

e.	 Убедитесь в надлежащей работе ручных кно-
пок, расположенных на внутреннем модуле.

f.	 Убедитесь в отсутствии препятствий в системе 
водоотвода, а также в том, что отвод воды осу-
ществляется постепенно.

g.	 Убедитесь в отсутствии вибрации или несвой-
ственных шумов во время работы.

5.	 Для наружного модуля
a.	 Проверьте систему охлаждения на наличие 

утечек.
b.	 Убедитесь в отсутствии вибрации или несвой-

ственных шумов во время работы.
c.	 Убедитесь в том, что ветер, шум и вода, соз-

даваемые модулем, не причиняют неудобств 
вашим соседям и не создают угрозу безопас-
ности.

6.	 Испытание системы слива
a.	 Убедитесь в том, что вода из сливной трубы 

отводится равномерно. В новых зданиях необ-
ходимо провести данное испытание до завер-
шения установки потолка.

b.	 Снимите испытательную крышку. Добавьте  
2 000 мл воды в резервуар через подсоединен-
ную трубу.
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c.	 Включите главный сетевой выключатель и 
переведите кондиционер воздуха в режим 
ОХЛАЖДЕНИЯ.

d.	 Послушайте звук сливного насоса на наличие 
каких-либо несвойственных шумов.

e.	 Убедитесь в том, что вода сливается. В зависи-
мости от типа водоотводной трубы слив воды 
может осуществляться с задержкой до одной 
минуты.

f.	 Убедитесь в отсутствии утечек во всех трубо-
проводах.

g.	 Остановите кондиционер воздуха. Отключите 
главный сетевой выключатель и снова устано-
вите диагностическую крышку.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если прибор работает со сбоями или не так, как 
вы ожидали, перед обращением в отдел обслужи-
вания покупателей обратитесь к Разделу Поиск и 
устранение неисправностей, расположенному в 
Руководстве пользователя.

Модель
Макс. длина 

трасс (L)
Макс. перепад 

высот (H)
Добавление хладагента 

(превыш. 5 м)

BLC_M_D/in-18HN1 25 (м) 15 (м) 11 (г/м)

BLC_M_D/in-24HN1 25 (м) 15 (м) 30 (г/м)

BLC_M_D/in-36HN1 30 (м) 20(м) 60 (г/м)

BLC_M_D/in-48HN1 50 (м) 30 (м) 60 (г/м)

BLC_M_D/in-60HN1 50 (м) 30 (м) 60 (г/м)

Дозаправка (Хладагент R410A):
•	 Для BLC_M_D/in-18HN1 Xg = 11 г/м (общая длина трубки более 5 м)
•	 Для BLC_M_D/in-24HN1 Xg = 30 г/м (общая длина трубки более 5 м)
•	 Для BLC_M_D/in-48/60HN1, BLC_M_D/in-36HN1 Xg = 60 г/м (общая длина трубки более 5 м)

Внимание! 
Минимальная длина трубки хладагента 4 м.

Транспортировка и хранения
Кондиционеры в упаковке изготовителя могут 
транспортироваться всеми видами крытого 
транспорта в соответствии с правилами перевоз-
ки грузов, действующими на данном виде транс-
порта. Условия транспортирования при темпера-
туре от минус 50 до плюс 50 °С и при относи-тель-
ной влажности до 80 % при плюс 25 °С. При транс-
портировании должны быть исключены любые 
возможные удары и перемещения упаковок с 
кондиционерами внутри транспортного средства. 
Транспортирование и штабелирование произ-
водить в соответствии с манипуляционными 
знаками указанными на упаковке. Кондиционеры 
должны храниться в упаковке изготовителя в 
условиях хранения от плюс 1 °С до плюс 40 °С и 
относительной влажности до 80 % при 25 °С.

Срок эксплуатации
Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет 
при условии соблюдения соответствующих пра-
вил по установке и эксплуатации.

Пробная эксплуатация Гарантия

Гарантия
Гарантийный срок — 3 года.
Гарантийное обслуживание кондиционера про-
изводится в соответствии с гарантийными обя-
зательствами, перечисленными в гарантийном 
талоне.

Комплектация
–	 Кондиционер воздуха (внутренний блок)
–	 Крепления для монтажа на стену
–	 Пульт ДУ
–	 Инструкция (руководство пользователя)
–	 Гарантийный талон (в инструкции)

Опционально:
Соединительные межблочные провода.

Дата изготовления
Дата изготовления зашифрована в code-128. Дата 
изготовления определяется следующим образом:

а – месяц и год производства.

Сертификация продукции
Товар сертифицирован на территории 
Таможенного союза. 

Товар соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования»,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств»
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 
оборудования»

Изготовитель:
Джи Ди Мидеа Эир-Кондишенинг  
Эквипмент Ко., Лтд.
Бейджао, Шунде, Фошан, Гуангдонг, Китай, 528311

Manufacturer:
GD MIDEA AIR-CONDITIONING EQUIPMENT  
COMPANY LTD
Address: BEIJIAO, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG 
PROVINCE, CHINA, 528311

Импортер в РФ и уполномоченная организация:
ООО «Р-Климат»
Россия, 119049, г. Москва, ул. Якиманка Б., д. 35, стр. 
1, эт. 3, пом. I, ком. 4
Тел./Факс: +7 (495) 777-19-67, 
e-mail: info@rusklimat.ru

Сделано в Китае 

www.ballu.ru

Приборы и аксессуары можно приобрести
в фирменном интернет-магазине:

www.ballu.ru
или в торговых точках Вашего города.

IP24



Протокол о приемке оборудования

после проведения пусконаладочных работ

г.______________________                                                                           "______"____________________20_____г.

Для проведения пусконаладочных работ предъявлено следующее оборудование: 

________________________________________________________________________

смонтированное по адресу:_________________________________________________

________________________________________________________________________

Установлено, что:

1. Проект  разработан______________________________________________________
                                        (наименование проектной организации, номера чертежей и даты).

2. Монтажные работы выполнены ___________________________________________
                                                                  (наименование монтажной организации)

Примечание - Паяные соединения медных труб:

- ………………………………(место пайки);  -……………………(число паек)

3. Дата начала монтажных работ ____________________________________________
                                                                                                  (время, число, месяц и год)

4. Дата окончания монтажных работ _________________________________________
                                                                                                  (время, число, месяц и год)

Установлено, что система кондиционирования готова (не готова) к  тестовому 

запуску

Ответственный__________________________________________________________.
                                                         ФИО монтажника                                               /подпись/

Во время тестового запуска система кондиционирования проверена на 

всех режимах, предусмотренных заводом-изготовителем, и признана 

исправной. Устройства защиты срабатывают своевременно.

Пусконаладочные работы окончены.

________________________________________________________________________
                                                         ФИО монтажника                                               /подпись/

Работы принял. Претензий не имею

________________________________________________________________________
                                                         ФИО заказчика                                                  /подпись/

Протокол тестового запуска

Тестовый запуск системы кондиционирования выполнен «__» _____ 20__г. в _______. 

Во время тестового запуска определены основные параметры работы системы кон-

диционирования, представленные в таблице 1

Таблица 1 - Параметры системы кондиционирования при тестовом запуске

Фактические значения параметров системы кондиционирования соответствуют    

(не соответствуют) требуемым значениям. 

Во время тестового запуска система кондиционирования проверена на всех режи-

мах, предусмотренных заводом-изготовителем, и признана исправной. Устройства 

защиты срабатывают своевременно.  

Пусконаладочные работы окончены. 

_________________________________________________________ 

ФИО монтажника                                                                        /подпись/  

Работы принял. Претензий не имею 

_________________________________________________________ 

ФИО заказчика                                                                           /подпись/  

№ Контролируемый  
параметр

Требуется Фактическое значение

1 Рабочее напряжение, В От 200 до 240

2 Рабочий ток, А Менее 110% 
от номинального 
значения

Охлаждение

Нагрев

3 Перепад температуры воздуха 
на теплообменном аппарате  
испарительного блока, °С

Не менее 8 Охлаждение

Нагрев

4 Перепад температуры возду-
ха на теплообменном аппарате 
компрессорно-конденсаторно-
го блока, °С

От 5 до 12 Охлаждение

Нагрев



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей,
но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства,  
предполагающие соглашение сторон либо договор

Настоящий документ не ограничивает определенные 
законом права потребителей, но дополняет и уточняет 
оговоренные законом обязательства, предполагающие 
соглашение Сторон, либо договор.

Поздравляем вас с приобретением техники отлич-
ного качества!

Убедительно просим вас во избежание недоразуме-
ний до установки/эксплуатации изделия внимательно 
изучить его инструкцию по эксплуатации. 

В конструкцию, комплектацию или технологию изго-
товления изделия, с целью улучшения его технических 
характеристик, могут быть внесены изменения. Такие 
изменения вносятся без предварительного уведомле-
ния Покупателя и не влекут обязательств по изменению/
улучшению ранее выпущенных изделий.

Дополнительную информацию по продукту вы може-
те получить у Продавца или по нашей информационной 
линии в г. Москве:

Тел.: 8 (800) 500-07-75
Режим работы с 10:00 до 19:00 (пн-пт)

По России звонок бесплатный
E-mail: service@ballu.ru 

Адрес в интернете: www.ballu.ru 

Внешний вид и комплектность изделия
Тщательно проверьте внешний вид изделия и его 

комплектность, все претензии по внешнему виду и 
комплектности предъявляйте Продавцу при покупке 
изделия. Гарантийное обслуживание купленного вами 
прибора осуществляется через Продавца, специализи-
рованные сервисные центры или монтажную органи-
зацию, проводившую установку прибора (если изделие 
нуждается в специальной установке, подключении или 
сборке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием из-
делия, обращайтесь в специализированные сервисные 
центры. Подробная информация о сервисных центрах, 
уполномоченных осуществлять ремонт и техническое 
обслуживание изделия, находится на вышеуказанном 
сайте.

Заполнение гарантийного талона
Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и 

проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел 
штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и 
даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) 
гарантийный срок исчисляется с даты производства из-
делия.

Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо 
изменения, а также стирать или переписывать указан-
ные в нём данные. Гарантийный талон должен содер-
жать: наименование и модель изделия, его серийный 
номер, дата продажи, а также имеется подпись уполно-
моченного лица и штамп Продавца.

В случае неисправности прибора по вине изготовите-
ля обязательство по устранению неисправности будет 
возложено на уполномоченную изготовителем органи-
зацию. В данном случае покупатель вправе обратиться 
к Продавцу.

Ответственность за неисправность прибора, воз-
никшую по вине организации, проводившей установку 
(монтаж) прибора возлагается на монтажную организа-
цию. В данном случае необходимо обратиться к органи-
зации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если оно нуж-
дается в специальной установке, подключении или 
сборке) рекомендуем обращаться в специализирован-
ные сервисные центры, где можете воспользоваться 
услугами квалифицированных специалистов. Продавец, 
уполномоченная изготовителем организация, импортер 
и изготовитель не несут ответственности за недостатки 
изделия, возникшие из-за его неправильной установки 
(подключения).

Область действия гарантии
Обслуживание в рамках предоставленной гарантии 

осуществляется только на территории РФ и распростра-
няется на изделия, купленные на территории РФ.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и 
покрытие ущерба, произошедшего в результате пере-
делки или регулировки изделия, без предварительного 
письменного согласия изготовителя, с целью приведе-
ния его в соответствие с национальными или местными 
техническими стандартами и нормами безопасности, 
действующими в любой другой стране, кроме РФ, где это 
изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия распространяется на произ-
водственные или конструкционные дефекты из-
делия
Выполнение ремонтных работ и замена дефектных 

деталей изделия специалистами уполномоченного сер-
висного центра производятся в сервисном центре или 
непосредственно у Покупателя (по усмотрению сервис-
ного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется 
в срок не более 45 дней. В случае если во время устра-
нения недостатков товара станет очевидным, что они не 
будут устранены в определённый соглашением Сторон 
срок, Стороны могут заключить соглашение о новом 
сроке устранения недостатков товара.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (дета-
ли, которые могут быть сняты с изделия без применения 
каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решётки, 
корзины, насадки, щётки, трубки, шланги и др. подобные 
комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантий-
ный срок на новые комплектующие, установленные на 
изделие при гарантийном или платном ремонте, либо 
приобретённые отдельно от изделия, составляет 3 (три) 
месяца со дня выдачи отремонтированного изделия По-
купателю, либо продажи последнему этих комплектую-
щих. 

Настоящая гарантия не распространяется на:
•	 периодическое обслуживание и сервисное обслу-

живание изделия (чистку, замену фильтров или 
устройств, выполняющих функции фильтров);

•	 любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью 
усовершенствования и расширения обычной сферы 
его применения, которая указана в Инструкции по экс-
плуатации изделия, без предварительного письменно-
го согласия изготовителя;

•	 аксессуары, входящие в комплект поставки.

Настоящая гарантия также не предоставляется 
в случаях, если недостаток в товаре возник в ре-
зультате:

•	 использования изделия не по его прямому назначе-
нию, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуата-
ции, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой 
или совместно со вспомогательным оборудованием, 
не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной из-
готовителем организацией, импортёром, изготовите-
лем;

•	 наличия на изделии механических повреждений (ско-
лов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмер-
ной силы, химически агрессивных веществ, высоких 
температур, повышенной влажности/запылённости, 
концентрированных паров, если что-либо из перечис-
ленного стало причиной неисправности изделия;

•	 ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изде-
лия в эксплуатацию не уполномоченными на то орга-
низациями/ лицами; 

•	 неаккуратного обращения с устройством, ставшего 
причиной физических, либо косметических поврежде-
ний поверхности;

•	 если нарушены правила транспортировки/хранения/
монтажа/эксплуатации; 

•	 стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и дру-
гих причин, находящихся вне контроля Продавца, 
уполномоченной изготовителем организации, импор-
тёра, изготовителя и Покупателя, которые причинили 
вред изделию;

•	 неправильного подключения изделия к электрической 
или водопроводной сети, а также неисправностей (не-
соответствие рабочих параметров) электрической или 
водопроводной сети и прочих внешних сетей;

•	 дефектов, возникших вследствие попадания внутрь 
изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме 
предусмотренных инструкцией по эксплуатации, на-
секомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;

•	 необходимости замены ламп, фильтров, элементов пи-
тания, аккумуляторов, предохранителей, а также сте-
клянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых 
вручную деталей и других дополнительных быстро-
изнашивающихся/сменных деталей изделия, которые 
имеют собственный ограниченный период работоспо-
собности, в связи с их естественным износом;

•	 дефектов системы, в которой изделие использовалось 
как элемент этой системы.

Особые условия гарантийного обслуживания кон-
диционеров
Настоящая гарантия не распространяется на недостат-

ки работы изделия в случае, если Покупатель по своей 
инициативе (без учета соответствующей информации 
Продавца) выбрал и купил кондиционер надлежащего 
качества, но по своим техническим характеристикам 
не предназначенный для помещения, в котором он был 
впоследствии установлен Покупателем.

Уважаемый Покупатель!
Напоминаем, что неквалифицированный монтаж кон-

диционеров может привести к его неправильной рабо-
те и, как следствие, к выходу изделия из строя. Монтаж 
данного оборудования должен производиться согласно 
документу СТО НОСТРОЙ 2.23.-2011 о «Монтаже и пуско-
наладке испарительных компрессорно-конденсаторных 
блоков систем кондиционирования в зданиях и соору-
жениях» с обязательным проведением пуско-наладоч-
ных работ и обязательным заполнением протокола о 
приемке оборудования после проведения пусконала-
дочных работ.  

В случае возникновения в кондиционерах надостатков 
в результате нарушения порядка их установки гарантия 
не распространяется. Гарантию на монтажные работы 
и связанные с ними недостатки в работе изделия несет 
монтажная организация. 

Особые условия эксплуатации кондиционеров
Настоящая гарантия не предоставляется, когда по 

требованию/желанию Покупателя в нарушение дей-
ствующих в РФ требований СНиПов, стандартов и иной 
технической документации: был неправильно подобран 
и куплен кондиционер (-ы) для конкретного помещения; 
были неправильно смонтирован(-ы) (установлен(-ы)) 
блок(-и) купленного Покупателем кондиционера. Так-
же обращаем внимание Покупателя на то, что в соот-



ветствии с Жилищным Кодексом РФ Покупатель обязан 
согласовать монтаж купленного кондиционера(-ов) с 
эксплуатирующей организацией и компетентными орга-
нами исполнительной власти субъекта Российской

Федерации. Продавец, Уполномоченная изготовите-
лем организация, Импортер, Изготовитель снимают с 
себя всякую ответственность за любые неблагоприят-
ные последствия, связанные с использованием куплен-
ного кондиционера(-ов) без утвержденного плана мон-
тажа и разрешения вышеуказанных организаций.

Памятка по уходу за кондиционером:
1.	раз в 2 недели (при интенсивной эксплуатации чаще), 

контролируйте чистоту воздушных фильтров во вну-
треннем блоке (см. инструкцию по эксплуатации).
Защитные свойства этих фильтров основаны на элек-
тростатическом эффекте, поэтому даже при незначи-
тельном загрязнении фильтр перестает выполнять 
свои функции;

2.	один раз в год необходимо проводить профилакти-
ческие работы, включающие в себя очистку от пыли 
и грязи теплообменников внутреннего и внешнего 
блоков, проверку давления в системе, диагностику 
всех электронных компонентов кондиционера, чистку 
дренажной системы. Данная процедура предотвратит 
появление неисправностей и обеспечит надежную ра-
боту вашего кондиционера;

3.	раз в год (лучше весной), при необходимости, следует 
вычистить теплообменник наружного блока и прове-
рить работу кондиционера на всех режимах. Это обе-
спечит надежную работу вашего кондиционера;

4.	необходимо учесть, что эксплуатация кондиционера в 
зимних условиях имеет ряд особенностей. При крайне 
низких температурах: от -10 °С и ниже для кондици-
онеров не инверторного типа и от -15 °С и ниже для 
кондиционеров инверторного типа рекомендуется 
использовать кондиционер только в режиме венти-
ляции. Запуск кондиционера для работы в режимах 
охлаждения или обогрева может привести к сбоям в 
работе кондиционера и поломке компрессора. Если на 
улице отрицательная температура, а конденсат (вода 
из внутреннего блока) выводится на улицу, то возмож-
но замерзание воды в дренажной системе и, как след-
ствие, конденсат будет вытекать из поддона внутрен-
него блока в помещение.

Покупатель предупреждён о том, что если товар отне-
сен к категории товаров, предусмотренных «Перечнем 
непродовольственных товаров надлежащего качества, 
не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 
товар другого размера, формы, габарита, фасона, рас-
цветки или комплектации» Пост. Правительства РФ № 55 
от 19.01.1998 он не вправе требовать обмена купленного 
изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав потреби-
телей» и ст. 502 ГК РФ. С момента подписания Покупате-
лем Гарантийного талона считается, что: 
•	 вся необходимая информация о купленном изделии 

и его потребительских свойствах предоставлена По-
купателю в полном объёме, в соответствии со ст. 10 
Закона «О защите прав потребителей»;

•	 покупатель получил Инструкцию по эксплуатации ку-
пленного изделия на русском языке и

..............................................................................................................;
•	 покупатель ознакомлен и согласен с условиями гаран-

тийного обслуживания/особенностями эксплуатации 
купленного изделия;

•	 покупатель претензий к внешнему виду/комплектно-
сти купленного изделия не имеет.

...............................................................................................................
Отметить здесь, если работа изделия проверялась в 
присутствии Покупателя. 

Подпись Покупателя: .......................................................

Дата: .....................................................................................

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Заполняется продавцом

Модель______________________________________

Серийный номер _____________________________

Дата продажи ________________________________

Название продавца ___________________________

____________________________________________

Адрес продавца______________________________

____________________________________________

Телефон продавца ____________________________

____________________________________________

Подпись продавца____________________________

Печать продавца

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Заполняется установщиком

Модель___________________________________

Серийный номер __________________________

Дата продажи _____________________________

Название установщика _____________________

_________________________________________

Адрес установщика ________________________

_________________________________________

Телефон установщика  _ ____________________

_________________________________________

Подпись установщика ______________________

Печать установщика 

Изымается мастером при обслуживании

Модель______________________________________

Серийный номер _____________________________

Дата продажи ________________________________

Дата приема в ремонт_________________________

№ заказа-наряда _____________________________

Проявление дефекта _ ________________________

____________________________________________

Ф.И.О. клиента________________________________

____________________________________________

Адрес клиента_ ______________________________

____________________________________________

Телефон клиента _____________________________

Дата ремонта_ _______________________________

Подпись мастера _____________________________

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

Изымается мастером при обслуживании

Модель______________________________________

Серийный номер _____________________________

Дата продажи _____________________________
Дата приема в ремонт_________________________

№ заказа-наряда _____________________________

Проявление дефекта _ ________________________

____________________________________________

Ф.И.О. клиента________________________________

____________________________________________

Адрес клиента_ ______________________________

____________________________________________

Телефон клиента _____________________________

Дата ремонта_ _______________________________

Подпись мастера _____________________________

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание
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Приборы и аксессуары можно приобрести
в фирменном интернет-магазине: www.ballu.ru

или в торговых точках вашего города


